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Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

Bildungseinrichtungen
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47/17
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Marktfeldstraße 26

1973

Neulengbach

19737

2018

245 m

Bestand

Gebäude(-teil)

BEZEICHNUNG

Nutzungsprofil

Straße

PLZ/Ort

Grundstücksnr.

Baujahr

Umsetzungsstand

Letzte Veränderung

Katastralgemeinde

KG-Nr.

Seehöhe

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

f GEE,SKCO 2eq,SKPEB SKHWB Ref,SK

HWBRef: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als
flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und
Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt,
dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung,
der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

KB: Der Kühlbedarf ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren
inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfällige Energiebedarf zur

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Hälfte der mittleren innenren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfälligen Betriebsstrombedarf, Kühlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in
Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBern.) und einen nicht
erneuerbaren (PEB ) Anteil auf.

Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfällige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kühlenergiebedarf werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des
Kühlsystems und der Kältebereitstellung berücksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

erneuerbaren (PEBn.ern.) Anteil auf.

CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden äquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie
und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

BelEB: Der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt
und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2018-01 – 2021-12, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.
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Energieausweis für Nicht-Wohngebäude
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GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche (BGF)

Bezugsfläche (BF)

Brutto Volumen (Va)

Gebäude-Hüllfläche (A)

Kompaktheit (A/V)

charakteristische Länge (fc)

Teil-BGF

Teil-BF

Teil-Ve

OIB-Rlchtllnle 6
Ausgabe: Mai 2023

6 624,7.„:

5299,7 -

17 025,3 :":

9 762,0 -:

0,57 ' .';

1,74-

Schule

Heiztage

Heizgradtage

Klimaregion

Narm-Außentemperatur

Soll-lnnentemperatur

mittlerer U-Wert

LEKr-Wert

Bauweise

249 ;

3538 !

N

-14,2 .:

22,0 •:

0,490

38,98

schwere

EA-Art:

Art der Lüftung Fensterlüftung

Solarthermie 15,5 ,

Photovoltaik 40,4 ' ,..:

Stromspeicher - : .,;

WW-WB-System (primär) kombiniert

WW-WB-System (sekundär, opt.) -

RH-WB-System (primär) Fernwärme

RH-WB-System (sekundär, opt.) -

Kältebereitstellungs-System

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Referenz-Heizwärmebedarf

Außeninduzierter Kühlbedarf

Endenergiebedarf

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Erneuerbarer Anteil

Heizwärmebedarf

Primärenergiebedarf n.em. für RH+WW+Bel

HWB Ref.RK =

KB*RK=

EEBRK=

fGEE.RK=

HWBRK=

PEB HEBtBelE8,n.ern..RK =

Ergebnisse

54,6 .„

7,8 ,..

114,8 :'•;,

1,55

58,8

48.7 : .;•

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf

Heizwärmebedarf

Warmwasserwärmebedarf

Heizenergiebedarf

Energieaufwandszahi Warmwasser

Energieaufwandszahl Raumheizung

Energleaufwandszahl Heizen

Betriebsstrombedarf

Kühlbedarf

Kühlenergiebedarf

Energieaufwandszahl Kühlen

Befeuchtungsenergiebedarf

Beleuchtungsenergiebedarf

Enden ergiebedarf

Primärenergiebedarf

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar

Primärenergiebedarf erneuerbar

äquivalente Kohlendioxidemissionen

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Photovoltaik-Export

ERSTELLT

GWR-Zahl

Ausstellungsdatum

Gültigkeitsdatum

Geschäftszahl

01.10.2025

30.09.2035

1133

Qh.Ref.SK =

Qh.SK =

Qtw =

Q HEB.SK =

418664

363 640

17820

716006

QBSB =

Q KB.SK =

QKEB.SK =

Q BelEB.SK =

QBelEB =

QEEB.SK =

QPEB.SK =

Q PEBn.em..SK =

QpEBem.,SK =

Qc02eq,SK =

QPVE.SK =

13928

233617

0

0

131 433

854 558

1380669

354 344

1026325

55714

HWB Ref.SK =

HWBSK=

VWVWB=

HEBsK=

e AWZ.UWU =

GAWZ.RH =

GAWZ.H =

BSB=

KBsK=

KEB SK =

e AWZ.K =

BefEBsK=

BelEB=

EEBsK=

PEBsK=

PEBn.em..SK =

PEBem..SK =

CO Zeq.SK =

f GEE.SK =

PV Elport.SK =

63,2

54,9

2,7

108,1

8,94

1,33

1,64

2,1

35,3

0,0

0,00

0,0

19,8

129,0

208,4

53,5

154,9

8,4

1,56

3,6

Erstellerln NK Komi

Unterschrift

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparaj
Abweichungen auftreten. Insbesondere NutzungseJnheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und
angegebenen abweichen.

Gmbs
UmseerStral'.r

^mws^'r
ninsichtllch ihrer Energlekennzahlen von den hier
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Schulzentrum Neulengbach

Bericht
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3040 Neulengbach

Katastralgemeinde: 19737 Neulengbach

Einlagezahl: 160

Grundstücksnummer: 47/17

GWR Nummer:

Schulzentrum Neulengbach

Planunterlagen

Datum: 24.07.2012

Nummer: HauptsNlgb_G_03

Marktfeldstraße 26

VerfasserIn der Unterlagen

3040 Neulengbach

T

F

E

M

Umseerstraße 28

NK Kommunal.Projekt GmbH

ErstellerIn Nummer: (keine)

PlanerIn

3040 Neulengbach

T

F

E

M

Umseerstraße 28

NK Kommunal.Projekt GmbH

AuftraggeberIn

3040 Neulengbach

T

F

E

M

Kirchenplatz 2

Stadtgemeinde Neulengbach

EigentümerIn

3040 Neulengbach

T

F

E

M

Marktfeldstraße 26

Mittelschulgemeinde Neulengbach

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile

Fenster

ON B 8110-6-1:2024-03-01

ON EN ISO 10077-1:2020-11-01

Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01

Erdberührte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01

Wärmebrücken pauschal, ON B 8110-6-1:2024-03-01, Formel (11)

Verschattungsfaktoren vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01

Heiztechnik

Raumlufttechnik

Beleuchtung

ON H 5056-1:2024-03-01

ON H 5057-1:2019-01-15

ON H 5059-1:2019-01-15

Kühltechnik ON H 5058-1:2019-01-15
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Schulzentrum Neulengbach

Bericht

4

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2023, es werden die Berechnungsnormen Stand 2023
verwendet, die Anforderungen entsprechen den Höchstwerten der Richtlinie 6, 05-2023.
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Schulzentrum Neulengbach

Anlagentechnik des Gesamtgebäudes
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Schule

Nutzprofil: Bildungseinrichtungen

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2

kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Anlage 1

100,0 954 642 32 746
Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar)

TW
Warmwasser Anlage 1

100,0 272 270 9 339
Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar)

Bel.
Beleuchtung

59,0 136 503 12 099
Elektrische Energie (Liefermix)

Bel.
Beleuchtung

40,9 0 0
Photovoltaik

SB
Betriebsstrombedarf

74,8 18 352 1 626
Elektrische Energie (Liefermix)

SB
Betriebsstrombedarf

25,1 0 0
Photovoltaik

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2

kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Anlage 1

59,0 1 750 155
Elektrische Energie (Liefermix)

RH
Raumheizung Anlage 1

40,9 0 0
Photovoltaik

TW
Warmwasser Anlage 1

59,0 1 038 92
Elektrische Energie (Liefermix)

TW
Warmwasser Anlage 1

40,9 0 0
Photovoltaik

m² kW kWh/a

versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung Anlage 1 6 624,65 260,60 555 024

TW Warmwasser Anlage 1 6 624,65 158 296

Bel. Beleuchtung 6 624,65 131 433

SB Betriebsstrombedarf 6 624,65 13 927

Sol. Solar Turnsaalfassade

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f PE), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PE,n.ern.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f PE,ern.) sowie des CO2 (f CO2).

Konversionsfaktoren

- - - g/kWh

f PE f PE,n.ern. f PE,ern. f CO2Monat

Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar) 1,72 0,40 1,32 59

Elektrische Energie (Liefermix) 1,76 0,79 0,97 156

Photovoltaik 0,00 0,00 0,00 0
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Schulzentrum Neulengbach

Anlagentechnik des Gesamtgebäudes
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Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral, Defaultwert für Leistung  (260,60 kW), Nah-/

Fernwärme oder sonstige Wärmetauscher, Sekundärkreis

Referenzanlage: RH-Wärmebereitstellung zentral, Defaultwert für Leistung (198,71 kW), Nah-/

Fernwärme oder sonstige Wärmetauscher, Sekundärkreis

Speicherung: kein Speicher

Referenzanlage: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen detailliert, 0/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Referenzanlage: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Schule, 0/3 gedämmt, Armaturen

ungedämmt

Referenzanlage: Längen pauschal proportional, Lage konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen

gedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 0/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Referenzanlage: Längen pauschal, 1/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Abgabe: Heizkörper-Regulierventile von Hand betätigt, Kleinflächige Wärmeabgabe wie

Radiatoren, Einzelraumheizer, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung, Heizkörper ( 55 °C / 45

°C ), konstante Betriebsweise

Referenzanlage: Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung, Kleinflächige Wärmeabgabe

wie Radiatoren, Einzelraumheizer, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung, Heizkörper ( 60 °C /

35 °C ), gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

Schule 255,70 m 529,97 m 3 709,80 m

unkonditioniert 0,00 m 0,00 m

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1

Referenzanlage: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1

Speicherung: indirekt beheizter Warmwasserspeicher, Solaranlage (1994 - ….), Anschlussteile

ungedämmt, ohne E-Patrone, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Schule, Nenninhalt,

eigene Angabe (Nenninhalt: 1 000 l)

Referenzanlage: indirekt, fernwärmebeheizter Warmwasserspeicher (1994 - ….), Anschlussteile

gedämmt, ohne E-Patrone, Aufstellungsort nicht konditioniert, Nenninhalt, eigene Angabe

(Nenninhalt: 1 000 l)

Verteilleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Schule, 0/3 gedämmt, Armaturen

ungedämmt

Referenzanlage: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Schule, 0/3 gedämmt, Armaturen

ungedämmt

Referenzanlage: Längen pauschal proportional, Lage konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen

gedämmt

Zirkulationsleitung: mit Zirkulation, Längen und Lage wie Verteil- und Steigleitung

Referenzanlage: mit Zirkulation, Längen und Lage wie Verteil- und Steigleitung

Stichleitung: Längen pauschal, Stahl (Stichl.)
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Schulzentrum Neulengbach

Anlagentechnik des Gesamtgebäudes
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Referenzanlage: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Referenzanlage: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

Schule 75,90 m 264,99 m 317,98 m

unkonditioniert 0,00 m 0,00 m

Zirkulationsverteilleitungen Zirkulationssteigleitungen

Schule 74,90 m 264,99 m

unkonditioniert 0,00 m 0,00 m

Beleuchtung

Berechnung mit Benchmark-Werten

Fläche Benchmark

Schule 19,84 kWh/m²a6 624,65 m²

Solar Turnsaalfassade

Kollektor: ausschließlich für Warmwasserwärmebedarf, Aperturfläche: 15,5 m², Warmwasser

Anlage 1, Vakuum-Röhrenkollektor, Geländewinkel 10°, Orientierung des Kollektors SW/SO,

Neigungswinkel 45°

Kollektorkreis: Vertikale Leitung des Kollektorkreises: Längen pauschal, konditionierte Lage in

Zone Schule, 1/3 gedämmt, Horizontale Leitung des Kollektorkreises: nicht konditioniert, 1/3

gedämmt

Nutzung, Speicher: Mehrparteienhäuser, Geschosswohnbauten, Reihenhäuser mit zentraler

Wärmebereitstellung, übrige Nutzungen, Mischspeicher

Nutzungsgrad: 5,00 %

spez. Speichergröße: 70

PV Dach

Kollektor: Erträge werden beim EAW berücksichtigt: Energieausweis (Bürogebäude)

Aperturfläche: 269,33 m², Spitzenleistung: 40,40 kW,

mittlerer Wirkungsgrad: η PVM = 0,15 - monokristallines Silicium,

mittlerer Systemleistungsfaktor: f PVA = 0,80 - mäßig belüftete PV-Module,

keine Horizontverschattung, Orientierung des Kollektors SW/SO, Neigungswinkel 15°
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Schulzentrum Neulengbach - Schule

Leitwerte
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2 264,74Le

91,95Lu

1 956,41Lg

4 744,42LT

1 998,66LV

0,490Um

W/K

W/K

W/m²K

431,31

Schule

… gegen Außen

… über Unbeheizt

… über das Erdreich

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft

… gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich 

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord

AF01 AF 1,20/2,15  einflügelig 2,58 0,960 1,0 2,48

AF09 AF 2,05/1,80  zweiflügelig 3,69 0,980 1,0 3,62

AF10 AF 2,17/1,16  zweiflügelig 5,04 1,030 1,0 5,19

AF10 AF 2,17/1,16  zweiflügelig 5,04 1,030 1,0 5,19

AF10 AF 2,17/1,16  zweiflügelig 5,04 1,030 1,0 5,19

AF10 AF 2,17/1,16  zweiflügelig 5,04 1,030 1,0 5,19

AF11 AF 2,65/1,54  dreiflügelig 8,16 1,020 1,0 8,32

AF14 AF 2,90/1,16  dreiflügelig 20,16 1,040 1,0 20,97

AF17 AF 3,10/1,16  dreiflügelig 3,59 1,030 1,0 3,70

AF19 AF 3,10/2,15  vierflügelig 6,66 1,010 1,0 6,73

AF19 AF 3,10/2,15  vierflügelig 6,66 1,010 1,0 6,73

AF19 AF 3,10/2,15  vierflügelig 6,66 1,010 1,0 6,73

AF20 AF 3,20/1,16  dreiflügelig 3,71 1,020 1,0 3,78

AF22 AF 3,50/2,15  dreiflügelig 7,53 0,940 1,0 7,08

AF22 AF 3,50/2,15  dreiflügelig 7,53 0,940 1,0 7,08

AF22 AF 3,50/2,15  dreiflügelig 7,53 0,940 1,0 7,08

AF29 AF 4,40/1,16  vierflügelig 15,33 1,020 1,0 15,64

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 28,38 0,950 1,0 26,96

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 28,38 0,950 1,0 26,96

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 28,38 0,950 1,0 26,96

AF35 AF 2,90/2,15  dreiflügelig 37,44 0,970 1,0 36,32

AF35 AF 2,90/2,15  dreiflügelig 37,44 0,970 1,0 36,32

AF35 AF 2,90/2,15  dreiflügelig 37,44 0,970 1,0 36,32

AT03 AT 2,00/2,40  zweiflügelig 4,80 0,960 1,0 4,61

AT05 AT 2,40/2,40  zweiflügelig 5,76 0,940 1,0 5,41

AT06 AT 2,50/2,40  zweiflügelig 6,00 0,930 1,0 5,58

AT06 AT 2,50/2,40  zweiflügelig 6,00 0,930 1,0 5,58

AW01 AW Hauptgebäude 6,78 0,150 1,0 1,02

AW01 AW Hauptgebäude 39,91 0,150 1,0 5,99

AW01 AW Hauptgebäude 29,00 0,150 1,0 4,35

AW01 AW Hauptgebäude 15,41 0,150 1,0 2,31

AW01 AW Hauptgebäude 7,22 0,150 1,0 1,08

AW01 AW Hauptgebäude 4,75 0,150 1,0 0,71

AW01 AW Hauptgebäude 24,75 0,150 1,0 3,71

AW01 AW Hauptgebäude 15,41 0,150 1,0 2,31

AW01 AW Hauptgebäude 10,48 0,150 1,0 1,57

AW01 AW Hauptgebäude 22,51 0,150 1,0 3,38
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Schulzentrum Neulengbach - Schule

Leitwerte
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Nord

AW01 AW Hauptgebäude 18,23 0,150 1,0 2,73

AW01 AW Hauptgebäude 32,43 0,150 1,0 4,86

AW01 AW Hauptgebäude 63,26 0,150 1,0 9,49

AW01 AW Hauptgebäude 24,25 0,150 1,0 3,64

AW01 AW Hauptgebäude 9,60 0,150 1,0 1,44

AW01 AW Hauptgebäude 39,91 0,150 1,0 5,99

AW01 AW Hauptgebäude 21,41 0,150 1,0 3,21

AW01 AW Hauptgebäude 6,57 0,150 1,0 0,99

AW01 AW Hauptgebäude 14,45 0,150 1,0 2,17

AW01 AW Hauptgebäude 29,00 0,150 1,0 4,35

AW01 AW Hauptgebäude 3,96 0,150 1,0 0,59

AW02 AW Zubau 33 9,11 0,193 1,0 1,76

AW02 AW Zubau 39 71,50 0,211 1,0 15,09

AW03 AW Attika Zubau 15,78 0,135 1,0 2,13

EWu01 AW erdanl. 30 16,76 1,481 0,8 19,87

EWu02 AW erdanl. 35 7,56 1,300 0,8 7,86

EWu02 AW erdanl. 35 1,65 1,300 0,8 1,72

EWu02 AW erdanl. 35 2,28 1,300 0,8 2,38

EWu04 AW Hauptgebäude erdanliegend 8,52 0,150 0,8 1,02

EWu04 AW Hauptgebäude erdanliegend 34,99 0,150 0,8 4,20

EWu04 AW Hauptgebäude erdanliegend 26,86 0,150 0,8 3,22

974,34 456,86

Nord-Nord-Ost

AF11 AF 2,65/1,54  dreiflügelig 4,08 1,020 1,0 4,16

AW02 AW Zubau 39 14,34 0,211 1,0 3,03

18,42 7,19

Nord-Ost

AF33 AF 5,89/1,54  vierflügelig 9,07 0,950 1,0 8,62

AW01 AW Hauptgebäude 12,87 0,150 1,0 1,93

21,94 10,55

Ost

AF01 AF 1,20/2,15  einflügelig 2,58 0,960 1,0 2,48

AF03 AF 1,40/1,54  zweiflügelig 4,32 1,070 1,0 4,62

AF06 AF 1,85/1,54  zweiflügelig 2,85 1,020 1,0 2,91

AF08 AF 2,02/1,16  zweiflügelig 4,68 1,040 1,0 4,87

AF09 AF 2,05/1,80  zweiflügelig 3,69 0,980 1,0 3,62

AF09 AF 2,05/1,80  zweiflügelig 3,69 0,980 1,0 3,62

AF10 AF 2,17/1,16  zweiflügelig 5,04 1,030 1,0 5,19

AF10 AF 2,17/1,16  zweiflügelig 5,04 1,030 1,0 5,19

AF10 AF 2,17/1,16  zweiflügelig 5,04 1,030 1,0 5,19

AF10 AF 2,17/1,16  zweiflügelig 5,04 1,030 1,0 5,19

AF14 AF 2,90/1,16  dreiflügelig 6,72 1,040 1,0 6,99

AF17 AF 3,10/1,16  dreiflügelig 3,59 1,030 1,0 3,70

AF19 AF 3,10/2,15  vierflügelig 6,66 1,010 1,0 6,73

AF19 AF 3,10/2,15  vierflügelig 6,66 1,010 1,0 6,73

AF19 AF 3,10/2,15  vierflügelig 6,66 1,010 1,0 6,73

AF21 AF 3,50/1,16  dreiflügelig 4,06 1,010 1,0 4,10

AF22 AF 3,50/2,15  dreiflügelig 7,53 0,940 1,0 7,08

AF22 AF 3,50/2,15  dreiflügelig 7,53 0,940 1,0 7,08

AF22 AF 3,50/2,15  dreiflügelig 7,53 0,940 1,0 7,08

AF24 AF 3,75/1,10  dreiflügelig 12,39 1,010 1,0 12,51

AF25 AF 4,20/1,54  vierflügelig 12,94 0,990 1,0 12,81
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Ost

AF25 AF 4,20/1,54  vierflügelig 6,47 0,990 1,0 6,41

AF26 AF 4,20/2,00  vierflügelig 50,40 0,960 1,0 48,38

AF29 AF 4,40/1,16  vierflügelig 10,22 1,020 1,0 10,42

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 28,38 0,950 1,0 26,96

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 28,38 0,950 1,0 26,96

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 28,38 0,950 1,0 26,96

AF35 AF 2,90/2,15  dreiflügelig 37,44 0,970 1,0 36,32

AF35 AF 2,90/2,15  dreiflügelig 12,48 0,970 1,0 12,11

AF35 AF 2,90/2,15  dreiflügelig 37,44 0,970 1,0 36,32

AF38 AF 2,41/0,81 zweiflügelig 1,93 1,080 1,0 2,08

AT01 AT 1,40/2,40  zweiflügelig 3,36 1,040 1,0 3,49

AT03 AT 2,00/2,40  zweiflügelig 9,60 0,960 1,0 9,22

AW01 AW Hauptgebäude 18,38 0,150 1,0 2,76

AW01 AW Hauptgebäude 2,70 0,150 1,0 0,41

AW01 AW Hauptgebäude 4,68 0,150 1,0 0,70

AW01 AW Hauptgebäude 28,72 0,150 1,0 4,31

AW01 AW Hauptgebäude 21,02 0,150 1,0 3,15

AW01 AW Hauptgebäude 11,00 0,150 1,0 1,65

AW01 AW Hauptgebäude 16,07 0,150 1,0 2,41

AW01 AW Hauptgebäude 49,69 0,150 1,0 7,45

AW01 AW Hauptgebäude 5,47 0,150 1,0 0,82

AW01 AW Hauptgebäude 8,01 0,150 1,0 1,20

AW01 AW Hauptgebäude 13,15 0,150 1,0 1,97

AW01 AW Hauptgebäude 28,72 0,150 1,0 4,31

AW01 AW Hauptgebäude 9,60 0,150 1,0 1,44

AW01 AW Hauptgebäude 63,19 0,150 1,0 9,48

AW01 AW Hauptgebäude 32,13 0,150 1,0 4,82

AW01 AW Hauptgebäude 24,25 0,150 1,0 3,64

AW01 AW Hauptgebäude 39,91 0,150 1,0 5,99

AW01 AW Hauptgebäude 17,77 0,150 1,0 2,67

AW01 AW Hauptgebäude 15,41 0,150 1,0 2,31

AW01 AW Hauptgebäude 17,37 0,150 1,0 2,61

AW01 AW Hauptgebäude 14,34 0,150 1,0 2,15

AW01 AW Hauptgebäude 8,01 0,150 1,0 1,20

AW01 AW Hauptgebäude 4,68 0,150 1,0 0,70

AW02 AW Zubau 39 0,71 0,211 1,0 0,15

AW02 AW Zubau 39 14,56 0,211 1,0 3,07

EWu01 AW erdanl. 30 16,89 1,481 0,8 20,02

EWu02 AW erdanl. 35 6,76 1,300 0,8 7,03

EWu02 AW erdanl. 35 4,87 1,300 0,8 5,07

EWu02 AW erdanl. 35 4,87 1,300 0,8 5,07

EWu02 AW erdanl. 35 6,76 1,300 0,8 7,03

EWu02 AW erdanl. 35 10,27 1,300 0,8 10,69

EWu02 AW erdanl. 35 14,24 1,300 0,8 14,82

EWu04 AW Hauptgebäude erdanliegend 1,95 0,150 0,8 0,23

EWu04 AW Hauptgebäude erdanliegend 15,37 0,150 0,8 1,85

EWu04 AW Hauptgebäude erdanliegend 7,57 0,150 0,8 0,91

EWu04 AW Hauptgebäude erdanliegend 26,92 0,150 0,8 3,23

964,79 517,37

Süd-Ost

AF18 AF 3,10/1,54  dreiflügelig 4,77 0,990 1,0 4,72

AT07 AT 2,82/2,40  zweiflügelig 6,77 0,910 1,0 6,16

AW01 AW Hauptgebäude 10,40 0,150 1,0 1,56

21,94 12,44
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Süd

AF02 AF 1,25/0,70  einflügelig 4,40 1,110 1,0 4,88

AF04 AF 1,70/1,16  zweiflügelig 3,94 1,060 1,0 4,18

AF05 AF 1,70/2,15  zweiflügelig 7,32 1,000 1,0 7,32

AF05 AF 1,70/2,15  zweiflügelig 7,32 1,000 1,0 7,32

AF05 AF 1,70/2,15  zweiflügelig 7,32 1,000 1,0 7,32

AF09 AF 2,05/1,80  zweiflügelig 3,69 0,980 1,0 3,62

AF12 AF 2,90/0,60  zweiflügelig 6,96 1,140 1,0 7,93

AF13 AF 2,90/1,03  zweiflügelig 5,98 1,010 1,0 6,04

AF15 AF 2,90/1,55  dreiflügelig 18,00 1,000 1,0 18,00

AF16 AF 2,90/3,50  Fixverglasung 10,15 0,820 1,0 8,32

AF17 AF 3,10/1,16  dreiflügelig 7,18 1,030 1,0 7,40

AF20 AF 3,20/1,16  dreiflügelig 3,71 1,020 1,0 3,78

AF22 AF 3,50/2,15  dreiflügelig 7,53 0,940 1,0 7,08

AF22 AF 3,50/2,15  dreiflügelig 7,53 0,940 1,0 7,08

AF22 AF 3,50/2,15  dreiflügelig 7,53 0,940 1,0 7,08

AF29 AF 4,40/1,16  vierflügelig 5,11 1,020 1,0 5,21

AF29 AF 4,40/1,16  vierflügelig 15,33 1,020 1,0 15,64

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 18,92 0,950 1,0 17,97

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 28,38 0,950 1,0 26,96

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 18,92 0,950 1,0 17,97

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 28,38 0,950 1,0 26,96

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 18,92 0,950 1,0 17,97

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 28,38 0,950 1,0 26,96

AF31 AF 4,70/0,60  zweiflügelig 2,82 1,110 1,0 3,13

AF31 AF 4,70/0,60  zweiflügelig 2,82 1,110 1,0 3,13

AF32 AF 4,70/1,15  zweiflügelig 5,41 0,950 1,0 5,14

AT04 AT 2,40/2,35  zweiflügelig 5,64 0,940 1,0 5,30

AW01 AW Hauptgebäude 36,34 0,150 1,0 5,45

AW01 AW Hauptgebäude 13,40 0,150 1,0 2,01

AW01 AW Hauptgebäude 36,34 0,150 1,0 5,45

AW01 AW Hauptgebäude 19,52 0,150 1,0 2,93

AW01 AW Hauptgebäude 2,74 0,150 1,0 0,41

AW01 AW Hauptgebäude 3,96 0,150 1,0 0,59

AW01 AW Hauptgebäude 9,70 0,150 1,0 1,46

AW01 AW Hauptgebäude 4,75 0,150 1,0 0,71

AW01 AW Hauptgebäude 57,72 0,150 1,0 8,66

AW01 AW Hauptgebäude 11,37 0,150 1,0 1,71

AW01 AW Hauptgebäude 3,39 0,150 1,0 0,51

AW01 AW Hauptgebäude 13,40 0,150 1,0 2,01

AW01 AW Hauptgebäude 30,19 0,150 1,0 4,53

AW01 AW Hauptgebäude 5,00 0,150 1,0 0,75

AW01 AW Hauptgebäude 39,64 0,150 1,0 5,95

AW01 AW Hauptgebäude 28,33 0,150 1,0 4,25

AW01 AW Hauptgebäude 28,27 0,150 1,0 4,24

AW01 AW Hauptgebäude 19,91 0,150 1,0 2,99

AW01 AW Hauptgebäude 77,45 0,150 1,0 11,62

AW01 AW Hauptgebäude 29,29 0,150 1,0 4,39

AW01 AW Hauptgebäude 7,73 0,150 1,0 1,16

AW01 AW Hauptgebäude 4,75 0,150 1,0 0,71

AW01 AW Hauptgebäude 18,64 0,150 1,0 2,80

EWu01 AW erdanl. 30 13,05 1,481 0,8 15,47

EWu02 AW erdanl. 35 5,58 1,300 0,8 5,80

EWu02 AW erdanl. 35 1,65 1,300 0,8 1,72

EWu02 AW erdanl. 35 2,28 1,300 0,8 2,38
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Süd

EWu03 AW erdanl. 40 32,51 1,170 0,8 30,43

EWu04 AW Hauptgebäude erdanliegend 26,07 0,150 0,8 3,13

EWu04 AW Hauptgebäude erdanliegend 1,98 0,150 0,8 0,24

EWu04 AW Hauptgebäude erdanliegend 27,16 0,150 0,8 3,26

899,74 417,41

Süd-West

AF34 AF 6,45/3,50  Fixverglasung 22,58 0,790 1,0 17,84

AW01 AW Hauptgebäude 24,81 0,150 1,0 3,72

47,39 21,56

West

AF05 AF 1,70/2,15  zweiflügelig 7,32 1,000 1,0 7,32

AF05 AF 1,70/2,15  zweiflügelig 7,32 1,000 1,0 7,32

AF05 AF 1,70/2,15  zweiflügelig 7,32 1,000 1,0 7,32

AF07 AF 1,95/0,70  zweiflügelig 1,37 1,130 1,0 1,55

AF08 AF 2,02/1,16  zweiflügelig 4,68 1,040 1,0 4,87

AF11 AF 2,65/1,54  dreiflügelig 4,08 1,020 1,0 4,16

AF11 AF 2,65/1,54  dreiflügelig 4,08 1,020 1,0 4,16

AF11 AF 2,65/1,54  dreiflügelig 4,08 1,020 1,0 4,16

AF12 AF 2,90/0,60  zweiflügelig 6,96 1,140 1,0 7,93

AF13 AF 2,90/1,03  zweiflügelig 5,98 1,010 1,0 6,04

AF15 AF 2,90/1,55  dreiflügelig 18,00 1,000 1,0 18,00

AF16 AF 2,90/3,50  Fixverglasung 10,15 0,820 1,0 8,32

AF21 AF 3,50/1,16  dreiflügelig 4,06 1,010 1,0 4,10

AF22 AF 3,50/2,15  dreiflügelig 7,53 0,940 1,0 7,08

AF22 AF 3,50/2,15  dreiflügelig 7,53 0,940 1,0 7,08

AF22 AF 3,50/2,15  dreiflügelig 7,53 0,940 1,0 7,08

AF23 AF 3,75/0,70  zweiflügelig 5,26 1,080 1,0 5,68

AF24 AF 3,75/1,10  dreiflügelig 12,39 1,010 1,0 12,51

AF27 AF 4,20/2,06  dreiflügelig 17,30 0,920 1,0 15,92

AF28 AF 4,20/3,07  dreiflügelig 51,60 0,890 1,0 45,92

AF29 AF 4,40/1,16  vierflügelig 10,22 1,020 1,0 10,42

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 18,92 0,950 1,0 17,97

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 28,38 0,950 1,0 26,96

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 18,92 0,950 1,0 17,97

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 28,38 0,950 1,0 26,96

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 18,92 0,950 1,0 17,97

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 28,38 0,950 1,0 26,96

AF32 AF 4,70/1,15  zweiflügelig 5,41 0,950 1,0 5,14

AT02 AT 1,80/2,40  zweiflügelig 4,32 0,980 1,0 4,23

AT04 AT 2,40/2,35  zweiflügelig 5,64 0,940 1,0 5,30

AW01 AW Hauptgebäude 19,40 0,150 1,0 2,91

AW01 AW Hauptgebäude 4,68 0,150 1,0 0,70

AW01 AW Hauptgebäude 39,64 0,150 1,0 5,95

AW01 AW Hauptgebäude 4,68 0,150 1,0 0,70

AW01 AW Hauptgebäude 30,48 0,150 1,0 4,57

AW01 AW Hauptgebäude 14,34 0,150 1,0 2,15

AW01 AW Hauptgebäude 82,79 0,150 1,0 12,42

AW01 AW Hauptgebäude 11,52 0,150 1,0 1,73

AW01 AW Hauptgebäude 3,39 0,150 1,0 0,51

AW01 AW Hauptgebäude 36,34 0,150 1,0 5,45

AW01 AW Hauptgebäude 4,92 0,150 1,0 0,74

AW01 AW Hauptgebäude 48,66 0,150 1,0 7,30
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West

AW01 AW Hauptgebäude 28,71 0,150 1,0 4,31

AW01 AW Hauptgebäude 29,97 0,150 1,0 4,50

AW01 AW Hauptgebäude 87,58 0,150 1,0 13,14

AW01 AW Hauptgebäude 19,52 0,150 1,0 2,93

AW01 AW Hauptgebäude 2,70 0,150 1,0 0,41

AW01 AW Hauptgebäude 36,34 0,150 1,0 5,45

AW02 AW Zubau 39 31,91 0,211 1,0 6,73

EWu01 AW erdanl. 30 13,05 1,481 0,8 15,47

EWu03 AW erdanl. 40 32,38 1,170 0,8 30,31

EWu04 AW Hauptgebäude erdanliegend 1,95 0,150 0,8 0,23

EWu04 AW Hauptgebäude erdanliegend 27,66 0,150 0,8 3,32

974,66 478,33

Horizontal

AD02 DA Flachdach 245,19 0,180 1,0 44,13

AD02 DA Flachdach 543,45 0,180 1,0 97,82

AD02 DA Flachdach 412,07 0,180 1,0 74,17

AD02 DA Flachdach 7,38 0,180 1,0 1,33

AD02 DA Flachdach 399,74 0,180 1,0 71,95

AD02 DA Flachdach 6,66 0,180 1,0 1,20

AD02 DA Flachdach 447,46 0,180 1,0 80,54

AD02 DA Flachdach 76,54 0,180 1,0 13,78

AD02 DA Flachdach Zubau 13,64 0,181 1,0 2,47

AD02 DA Zubau 148,64 0,270 1,0 40,13

DD01 DE auskragend 63,10 0,180 1,0 11,36

AF35 AF 1,00/1,00  Lichtkuppel 5,00 2,500 1,0 12,50

AF36 AF 1,50/1,50  Lichtkuppel 18,00 2,500 1,0 45,00

AF37 AF 1,50/2,60  Lichtkuppel 27,30 2,500 1,0 68,25

AF38 AF 0,80/1,60  Lichtkuppel Zubau 2,56 2,500 1,0 6,40

AD01 DE über Turnsaal 567,63 0,180 0,9 91,96

EBu01 FB 0,195 Zubau 161,17 0,281 0,7 31,70

EBu01 FB 0,90 409,12 0,900 0,7 257,75

EBu01 FB 0,90 122,99 0,900 0,7 77,48

EBu01 FB 0,90 7,38 0,900 0,7 4,65

EBu01 FB 0,90 249,39 0,900 0,7 157,12

EBu01 FB 0,90 67,28 0,900 0,7 42,39

EBu01 FB 0,90 405,82 0,900 0,7 255,67

EBu01 FB 0,90 7,53 0,900 0,7 4,75

EBu01 FB 0,90 133,45 0,900 0,7 84,08

EBu01 FB 0,90 6,66 0,900 0,7 4,20

EBu01 FB 0,90 1 161,38 0,900 0,7 731,67

EBu01 FB 0,90 122,20 0,900 0,7 76,99

5 838,79 2 391,44

9 762,04Summe

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K431,31Wärmebrücken pauschal
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13 779,27VL = m³

1 998,66 W/K

… über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen

nL = 1,15 1/hHygienisch erforderliche Luftwechselrate

nL,NL = 1,50 1/hLuftwechselrate Nachtlüftung

Monate

n L,m,h

n L,m,c

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

0,426 0,410 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426

0,426 0,410 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426

keine Nachtlüftung
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schwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

Schule

Bildungseinrichtungen

Interne Wärmegewinne

3,75qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall

2,25qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Nord

AF01 AF 1,20/2,15  einflügelig 0,40 1,95 0,590 1,01 0,401

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF09 AF 2,05/1,80  zweiflügelig 0,40 2,78 0,590 1,44 0,571

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF10 AF 2,17/1,16  zweiflügelig 0,40 3,57 0,590 1,86 0,742

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF10 AF 2,17/1,16  zweiflügelig 0,40 3,57 0,590 1,86 0,742

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF10 AF 2,17/1,16  zweiflügelig 0,40 3,57 0,590 1,86 0,742

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF10 AF 2,17/1,16  zweiflügelig 0,40 3,57 0,590 1,86 0,742

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF11 AF 2,65/1,54  dreiflügelig 0,40 5,98 0,590 3,11 1,242

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF14 AF 2,90/1,16  dreiflügelig 0,40 14,28 0,590 7,43 2,976

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF17 AF 3,10/1,16  dreiflügelig 0,40 2,57 0,590 1,33 0,531

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF19 AF 3,10/2,15  vierflügelig 0,40 5,01 0,590 2,60 1,041

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF19 AF 3,10/2,15  vierflügelig 0,40 5,01 0,590 2,60 1,041

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF19 AF 3,10/2,15  vierflügelig 0,40 5,01 0,590 2,60 1,041

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF20 AF 3,20/1,16  dreiflügelig 0,40 2,67 0,590 1,38 0,551

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF22 AF 3,50/2,15  dreiflügelig 0,40 6,01 0,590 3,12 1,251

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF22 AF 3,50/2,15  dreiflügelig 0,40 6,01 0,590 3,12 1,251

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF22 AF 3,50/2,15  dreiflügelig 0,40 6,01 0,590 3,12 1,251

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF29 AF 4,40/1,16  vierflügelig 0,40 11,16 0,590 5,80 2,323

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 0,40 22,65 0,590 11,78 4,713

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 0,40 22,65 0,590 11,78 4,713

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 0,40 22,65 0,590 11,78 4,713

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
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AF35 AF 2,90/2,15  dreiflügelig 0,40 29,04 0,590 15,11 6,046

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF35 AF 2,90/2,15  dreiflügelig 0,40 29,04 0,590 15,11 6,046

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF35 AF 2,90/2,15  dreiflügelig 0,40 29,04 0,590 15,11 6,046

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AT03 AT 2,00/2,40  zweiflügelig 0,40 3,71 0,590 1,93 0,771

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AT05 AT 2,40/2,40  zweiflügelig 0,40 4,59 0,590 2,39 0,951

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AT06 AT 2,50/2,40  zweiflügelig 0,40 4,81 0,590 2,50 1,001

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AT06 AT 2,50/2,40  zweiflügelig 0,40 4,81 0,590 2,50 1,001

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

261,77 136,22 54,4860

Nord-Nord-Ost

AF11 AF 2,65/1,54  dreiflügelig 0,40 2,99 0,590 1,55 0,621

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

2,99 1,55 0,621

Nord-Ost

AF33 AF 5,89/1,54  vierflügelig 0,40 7,18 0,590 3,73 1,491

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

7,18 3,73 1,491

Ost

AF01 AF 1,20/2,15  einflügelig 0,40 1,95 0,590 1,01 0,401

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF03 AF 1,40/1,54  zweiflügelig 0,40 2,92 0,590 1,52 0,602

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF06 AF 1,85/1,54  zweiflügelig 0,40 2,06 0,590 1,07 0,421

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF08 AF 2,02/1,16  zweiflügelig 0,40 3,27 0,590 1,70 0,682

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF09 AF 2,05/1,80  zweiflügelig 0,40 2,78 0,590 1,44 0,571

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF09 AF 2,05/1,80  zweiflügelig 0,40 2,78 0,590 1,44 0,571

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF10 AF 2,17/1,16  zweiflügelig 0,40 3,57 0,590 1,86 0,742

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF10 AF 2,17/1,16  zweiflügelig 0,40 3,57 0,590 1,86 0,742

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF10 AF 2,17/1,16  zweiflügelig 0,40 3,57 0,590 1,86 0,742

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF10 AF 2,17/1,16  zweiflügelig 0,40 3,57 0,590 1,86 0,742

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF14 AF 2,90/1,16  dreiflügelig 0,40 4,76 0,590 2,47 0,992

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF17 AF 3,10/1,16  dreiflügelig 0,40 2,57 0,590 1,33 0,531

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF19 AF 3,10/2,15  vierflügelig 0,40 5,01 0,590 2,60 1,041

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF19 AF 3,10/2,15  vierflügelig 0,40 5,01 0,590 2,60 1,041

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF19 AF 3,10/2,15  vierflügelig 0,40 5,01 0,590 2,60 1,041

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF21 AF 3,50/1,16  dreiflügelig 0,40 2,96 0,590 1,54 0,611

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
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AF22 AF 3,50/2,15  dreiflügelig 0,40 6,01 0,590 3,12 1,251

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF22 AF 3,50/2,15  dreiflügelig 0,40 6,01 0,590 3,12 1,251

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF22 AF 3,50/2,15  dreiflügelig 0,40 6,01 0,590 3,12 1,251

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF24 AF 3,75/1,10  dreiflügelig 0,40 9,00 0,590 4,68 1,873

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF25 AF 4,20/1,54  vierflügelig 0,40 9,84 0,590 5,12 2,042

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF25 AF 4,20/1,54  vierflügelig 0,40 4,92 0,590 2,56 1,021

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF26 AF 4,20/2,00  vierflügelig 0,40 39,66 0,590 20,63 8,256

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF29 AF 4,40/1,16  vierflügelig 0,40 7,44 0,590 3,87 1,542

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 0,40 22,65 0,590 11,78 4,713

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 0,40 22,65 0,590 11,78 4,713

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 0,40 22,65 0,590 11,78 4,713

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF35 AF 2,90/2,15  dreiflügelig 0,40 29,04 0,590 15,11 6,046

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF35 AF 2,90/2,15  dreiflügelig 0,40 9,68 0,590 5,03 2,012

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF35 AF 2,90/2,15  dreiflügelig 0,40 29,04 0,590 15,11 6,046

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF38 AF 2,41/0,81 zweiflügelig 0,40 1,25 0,510 0,56 0,221

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AT01 AT 1,40/2,40  zweiflügelig 0,40 2,39 0,590 1,24 0,491

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AT03 AT 2,00/2,40  zweiflügelig 0,40 7,43 0,590 3,86 1,542

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

291,09 151,39 60,5567

Süd-Ost

AF18 AF 3,10/1,54  dreiflügelig 0,40 3,59 0,590 1,86 0,741

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AT07 AT 2,82/2,40  zweiflügelig 0,40 5,52 0,590 2,87 1,141

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

9,11 4,74 1,892

Süd

AF02 AF 1,25/0,70  einflügelig 0,40 2,64 0,590 1,37 0,545

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF04 AF 1,70/1,16  zweiflügelig 0,40 2,66 0,590 1,38 0,552

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF05 AF 1,70/2,15  zweiflügelig 0,40 5,42 0,590 2,82 1,122

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF05 AF 1,70/2,15  zweiflügelig 0,40 5,42 0,590 2,82 1,122

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF05 AF 1,70/2,15  zweiflügelig 0,40 5,42 0,590 2,82 1,122

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF09 AF 2,05/1,80  zweiflügelig 0,40 2,78 0,590 1,44 0,571

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF12 AF 2,90/0,60  zweiflügelig 0,40 4,14 0,590 2,15 0,864

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
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AF13 AF 2,90/1,03  zweiflügelig 0,40 4,30 0,590 2,23 0,892

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF15 AF 2,90/1,55  dreiflügelig 0,40 13,40 0,590 6,97 2,784

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF16 AF 2,90/3,50  Fixverglasung 0,40 8,91 0,590 4,63 1,851

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF17 AF 3,10/1,16  dreiflügelig 0,40 5,14 0,590 2,67 1,062

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF20 AF 3,20/1,16  dreiflügelig 0,40 2,67 0,590 1,38 0,551

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF22 AF 3,50/2,15  dreiflügelig 0,40 6,01 0,590 3,12 1,251

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF22 AF 3,50/2,15  dreiflügelig 0,40 6,01 0,590 3,12 1,251

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF22 AF 3,50/2,15  dreiflügelig 0,40 6,01 0,590 3,12 1,251

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF29 AF 4,40/1,16  vierflügelig 0,40 3,72 0,590 1,93 0,771

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF29 AF 4,40/1,16  vierflügelig 0,40 11,16 0,590 5,80 2,323

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 0,40 15,10 0,590 7,85 3,142

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 0,40 22,65 0,590 11,78 4,713

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 0,40 15,10 0,590 7,85 3,142

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 0,40 22,65 0,590 11,78 4,713

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 0,40 15,10 0,590 7,85 3,142

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 0,40 22,65 0,590 11,78 4,713

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF31 AF 4,70/0,60  zweiflügelig 0,40 1,75 0,590 0,91 0,361

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF31 AF 4,70/0,60  zweiflügelig 0,40 1,75 0,590 0,91 0,361

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF32 AF 4,70/1,15  zweiflügelig 0,40 4,17 0,590 2,17 0,861

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AT04 AT 2,40/2,35  zweiflügelig 0,40 4,49 0,590 2,33 0,931

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

221,28 115,15 46,0654

Süd-West

AF34 AF 6,45/3,50  Fixverglasung 0,40 20,63 0,590 10,73 4,291

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

20,63 10,73 4,291

West

AF05 AF 1,70/2,15  zweiflügelig 0,40 5,42 0,590 2,82 1,122

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF05 AF 1,70/2,15  zweiflügelig 0,40 5,42 0,590 2,82 1,122

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF05 AF 1,70/2,15  zweiflügelig 0,40 5,42 0,590 2,82 1,122

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF07 AF 1,95/0,70  zweiflügelig 0,40 0,82 0,590 0,42 0,171

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF08 AF 2,02/1,16  zweiflügelig 0,40 3,27 0,590 1,70 0,682

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
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AF11 AF 2,65/1,54  dreiflügelig 0,40 2,99 0,590 1,55 0,621

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF11 AF 2,65/1,54  dreiflügelig 0,40 2,99 0,590 1,55 0,621

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF11 AF 2,65/1,54  dreiflügelig 0,40 2,99 0,590 1,55 0,621

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF12 AF 2,90/0,60  zweiflügelig 0,40 4,14 0,590 2,15 0,864

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF13 AF 2,90/1,03  zweiflügelig 0,40 4,30 0,590 2,23 0,892

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF15 AF 2,90/1,55  dreiflügelig 0,40 13,40 0,590 6,97 2,784

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF16 AF 2,90/3,50  Fixverglasung 0,40 8,91 0,590 4,63 1,851

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF21 AF 3,50/1,16  dreiflügelig 0,40 2,96 0,590 1,54 0,611

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF22 AF 3,50/2,15  dreiflügelig 0,40 6,01 0,590 3,12 1,251

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF22 AF 3,50/2,15  dreiflügelig 0,40 6,01 0,590 3,12 1,251

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF22 AF 3,50/2,15  dreiflügelig 0,40 6,01 0,590 3,12 1,251

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF23 AF 3,75/0,70  zweiflügelig 0,40 3,44 0,590 1,79 0,712

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF24 AF 3,75/1,10  dreiflügelig 0,40 9,00 0,590 4,68 1,873

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF27 AF 4,20/2,06  dreiflügelig 0,40 14,06 0,590 7,31 2,922

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF28 AF 4,20/3,07  dreiflügelig 0,40 43,40 0,590 22,58 9,034

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF29 AF 4,40/1,16  vierflügelig 0,40 7,44 0,590 3,87 1,542

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 0,40 15,10 0,590 7,85 3,142

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 0,40 22,65 0,590 11,78 4,713

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 0,40 15,10 0,590 7,85 3,142

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 0,40 22,65 0,590 11,78 4,713

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 0,40 15,10 0,590 7,85 3,142

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 0,40 22,65 0,590 11,78 4,713

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF32 AF 4,70/1,15  zweiflügelig 0,40 4,17 0,590 2,17 0,861

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AT02 AT 1,80/2,40  zweiflügelig 0,40 3,27 0,590 1,70 0,681

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AT04 AT 2,40/2,35  zweiflügelig 0,40 4,49 0,590 2,33 0,931

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

283,64 147,60 59,0458

Horizontal

AF35 AF 1,00/1,00  Lichtkuppel 0,40 5,00 0,590 2,60 1,045

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF36 AF 1,50/1,50  Lichtkuppel 0,40 18,00 0,590 9,36 3,748

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
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AF37 AF 1,50/2,60  Lichtkuppel 0,40 27,30 0,590 14,20 5,687

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

AF38 AF 0,80/1,60  Lichtkuppel Zubau 0,40 2,56 0,590 1,33 0,532

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

52,86 27,50 11,0022

Fläche
m2

Opake Bauteile

kKh

f op

-

Z ON

Nord

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 6,78weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 39,91weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 29,00weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 15,41weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 7,22weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 4,75weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 24,75weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 15,41weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 10,48weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 22,51weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 18,23weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 32,43weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 63,26weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 24,25weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 9,60weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 39,91weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 21,41weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 6,57weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 14,45weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 29,00weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 3,96weiße Oberfläche 1,00

AW02 AW Zubau 33 0,00 9,11weiße Oberfläche 1,00

AW02 AW Zubau 39 0,00 71,50weiße Oberfläche 1,00

AW03 AW Attika Zubau 0,00 15,78weiße Oberfläche 1,00

535,72

Nord-Nord-Ost

AW02 AW Zubau 39 0,00 14,34weiße Oberfläche 0,68

14,34

Nord-Ost

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 12,87weiße Oberfläche 0,82

12,87

Ost

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 18,38weiße Oberfläche 1,13

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 2,70weiße Oberfläche 1,13

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 4,68weiße Oberfläche 1,13

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 28,72weiße Oberfläche 1,13

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 21,02weiße Oberfläche 1,13

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 11,00weiße Oberfläche 1,13

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 16,07weiße Oberfläche 1,13

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 49,69weiße Oberfläche 1,13

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 5,47weiße Oberfläche 1,13

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 8,01weiße Oberfläche 1,13

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 13,15weiße Oberfläche 1,13

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 28,72weiße Oberfläche 1,13
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Gewinne
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Fläche
m2

Opake Bauteile

kKh

f op

-

Z ON

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 9,60weiße Oberfläche 1,13

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 63,19weiße Oberfläche 1,13

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 32,13weiße Oberfläche 1,13

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 24,25weiße Oberfläche 1,13

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 39,91weiße Oberfläche 1,13

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 17,77weiße Oberfläche 1,13

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 15,41weiße Oberfläche 1,13

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 17,37weiße Oberfläche 1,13

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 14,34weiße Oberfläche 1,13

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 8,01weiße Oberfläche 1,13

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 4,68weiße Oberfläche 1,13

AW02 AW Zubau 39 0,00 0,71weiße Oberfläche 1,13

AW02 AW Zubau 39 0,00 14,56weiße Oberfläche 1,13

469,56

Süd-Ost

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 10,40weiße Oberfläche 1,14

10,40

Süd

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 36,34weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 13,40weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 36,34weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 19,52weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 2,74weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 3,96weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 9,70weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 4,75weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 57,72weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 11,37weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 3,39weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 13,40weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 30,19weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 5,00weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 39,64weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 28,33weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 28,27weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 19,91weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 77,45weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 29,29weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 7,73weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 4,75weiße Oberfläche 1,00

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 18,64weiße Oberfläche 1,00

501,85

Süd-West

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 24,81weiße Oberfläche 1,14

24,81

West

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 19,40weiße Oberfläche 1,13

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 4,68weiße Oberfläche 1,13

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 39,64weiße Oberfläche 1,13

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 4,68weiße Oberfläche 1,13

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 30,48weiße Oberfläche 1,13

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 14,34weiße Oberfläche 1,13
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Fläche
m2

Opake Bauteile

kKh

f op

-

Z ON

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 82,79weiße Oberfläche 1,13

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 11,52weiße Oberfläche 1,13

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 3,39weiße Oberfläche 1,13

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 36,34weiße Oberfläche 1,13

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 4,92weiße Oberfläche 1,13

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 48,66weiße Oberfläche 1,13

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 28,71weiße Oberfläche 1,13

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 29,97weiße Oberfläche 1,13

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 87,58weiße Oberfläche 1,13

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 19,52weiße Oberfläche 1,13

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 2,70weiße Oberfläche 1,13

AW01 AW Hauptgebäude 0,00 36,34weiße Oberfläche 1,13

AW02 AW Zubau 39 0,00 31,91weiße Oberfläche 1,13

537,58

Horizontal

AD02 DA Flachdach 0,00 245,19weiße Oberfläche 2,06

AD02 DA Flachdach 0,00 543,45weiße Oberfläche 2,06

AD02 DA Flachdach 0,00 412,07weiße Oberfläche 2,06

AD02 DA Flachdach 0,00 7,38weiße Oberfläche 2,06

AD02 DA Flachdach 0,00 399,74weiße Oberfläche 2,06

AD02 DA Flachdach 0,00 6,66weiße Oberfläche 2,06

AD02 DA Flachdach 0,00 447,46weiße Oberfläche 2,06

AD02 DA Flachdach 0,00 76,54weiße Oberfläche 2,06

AD02 DA Flachdach Zubau 0,00 13,64weiße Oberfläche 2,06

AD02 DA Zubau 0,00 148,64weiße Oberfläche 2,06

DD01 DE auskragend 0,00 63,10weiße Oberfläche 2,06

2 363,89

Heizen Aw Qs, h

m2 kWh/a

Nord 339,97 21 697

Nord-Nord-Ost 4,08 269

Nord-Ost 9,07 736

Ost 378,72 39 648

Süd-Ost 11,54 1 462

Süd 287,59 36 971

Süd-West 22,58 3 310

West 362,03 38 655

Horizontal 52,86 12 030

154 782 0 35000 70000 105000 1400001 468,44
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Kühlen Qs opak, c

kWh/a

Qs trans, c

kWh/a

Nord 054 242

Nord-Nord-Ost 0673

Nord-Ost 01 841

Ost 099 122

Süd-Ost 03 655

Süd 092 428

Süd-West 08 275

West 096 639

Horizontal 030 076

0 0 35000 70000 105000 140000386 955

N Orientierungsdiagramm

Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Neulengbach, 245 m

NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

26,2411,5412,0717,3228,0834,90Jan.

47,3819,4220,8429,8445,4855,43Feb.

80,5827,3933,8450,7766,8875,75Mär.

115,0540,2651,7769,0379,3880,53Apr.

156,8356,4572,1490,9694,0989,39Mai

158,4760,2276,0690,3388,7479,23Jun.

160,0059,2075,2092,8091,2081,60Jul.

140,4644,9460,3982,8791,2988,49Aug.

97,9135,2543,0859,7374,4181,27Sep.

62,1022,9726,0839,7457,1367,69Okt.

28,8812,1312,7018,4830,6138,41Nov.

19,438,358,7412,8223,5129,93Dez.
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Schulzentrum Neulengbach

Grundfläche und Volumen

24

V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen

Schule 6 624,65 17 025,30beheizt

Unbeheizter Dachraum 576,63unbeheizt

Gesamt 7 201,28 17 025,30

Schule
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Volumina (s. EA vom 02.06.2009

Volumen Turnsaal 3913,85 3 913,851 x

Luftraum großer Turnsaal 1609,43 1 609,431 x

Luftraum kleiner Turnsaal 261,31 261,311 x

V UG 4606,28 4 606,281 x

V Aula 1666,46 1 666,461 x

V 1OG 4356,83 4 356,831 x

Volumen Zubau 81,00 * (4,36+3,34)/2 + 22,30 * 611,141 x

(4,36+3,59)/2 + 14,44 *

(4,36+3,59)/2 +  26,08 *

(4,24+3,59)/2 + (8,71+4,93) *

3,75

Flächen (s. EA vom 02.06.2009)

FB Turnsaal 1161,38 1 161,381 x

FB 1 - FB 8 405,82 + 7,38 + 249,40 + 67,28 1 286,681 x

+ 7,54 + 133,46 + 6,67 + 409,13

Regelgeschossfläche über UG 1286,67 1 286,671 x

über EG DE 1 - über EG DE 5 412,08 + 7,38 + 399,74 + 6,67 + 1 210,231 x

384,36

FB Aula 1 122,20 122,201 x

FB Aula 2 122,99 122,991 x

über 1OG DE 1 1210,23 1 210,231 x

auskragend 63,10 63,101 x

FB Zubau 8,71 + 45,45 + 26,01 + 81,00 161,171 x

6 624,65 17 025,30Summe Schule

Unbeheizter Dachraum
unbeheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Flächen (s. EA vom 02.06.2009)

siehe EA vom 02.06.2009 576,63 576,631 x

576,63Summe Unbeheizter Dachraum
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Schulzentrum Neulengbach - Alle Gebäudeteile/Zonen

Bauteilflächen
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9 762,04

8 293,60

1 468,44

2 921,28

2 917,51

15,04 %

84,96 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen

Fensterflächen

Wärmefluss nach oben

Wärmefluss nach unten

m²

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Schule Bildungseinrichtungen

AD01 DE über Turnsaal 567,63

m²

567,63siehe EA vom 02.06.2009 x+yH 567,631 x

AD02 DA Flachdach 2 138,51

m²

447,46siehe EA vom 02.06.2009 x+yH 447,461 x

399,74siehe EA vom 02.06.2009 H 23,00 * 17,381 x

245,19siehe EA vom 02.06.2009 x+yH 245,191 x

543,45siehe EA vom 02.06.2009 x+yH 543,451 x

76,54siehe EA vom 02.06.2009 x+yH 76,541 x

6,66siehe EA vom 02.06.2009 H 1,32 * 5,051 x

7,38siehe EA vom 02.06.2009 H 5,68 * 1,301 x

412,07siehe EA vom 02.06.2009 H 23,71 * 17,381 x

AD02 DA Flachdach Zubau 13,64

m²

13,64FD über Zubau x+yH 8,71 + 4,931 x

AD02 DA Zubau 148,64

m²

148,64Dach über Zubau, cos(7) = 0,992546 x+yH (81,00 + 26,01 + 45,45 -1 x

4,93) /0,9925

AF01 AF 1,20/2,15  einflügelig 1 x 2,58 2,58

m²

N

AF01 AF 1,20/2,15  einflügelig 1 x 2,58 2,58

m²

O

AF02 AF 1,25/0,70  einflügelig 5 x 0,88 4,40

m²

S

AF03 AF 1,40/1,54  zweiflügelig 2 x 2,16 4,32

m²

O
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Schulzentrum Neulengbach - Alle Gebäudeteile/Zonen

Bauteilflächen
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AF04 AF 1,70/1,16  zweiflügelig 2 x 1,97 3,94

m²

S

AF05 AF 1,70/2,15  zweiflügelig 2 x 3,66 7,32

m²

S

AF05 AF 1,70/2,15  zweiflügelig 2 x 3,66 7,32

m²

S

AF05 AF 1,70/2,15  zweiflügelig 2 x 3,66 7,32

m²

S

AF05 AF 1,70/2,15  zweiflügelig 2 x 3,66 7,32

m²

W

AF05 AF 1,70/2,15  zweiflügelig 2 x 3,66 7,32

m²

W

AF05 AF 1,70/2,15  zweiflügelig 2 x 3,66 7,32

m²

W

AF06 AF 1,85/1,54  zweiflügelig 1 x 2,85 2,85

m²

O

AF07 AF 1,95/0,70  zweiflügelig 1 x 1,37 1,37

m²

W

AF08 AF 2,02/1,16  zweiflügelig 2 x 2,34 4,68

m²

O

AF08 AF 2,02/1,16  zweiflügelig 2 x 2,34 4,68

m²

W

AF09 AF 2,05/1,80  zweiflügelig 1 x 3,69 3,69

m²

N

AF09 AF 2,05/1,80  zweiflügelig 1 x 3,69 3,69

m²

O

AF09 AF 2,05/1,80  zweiflügelig 1 x 3,69 3,69

m²

O

AF09 AF 2,05/1,80  zweiflügelig 1 x 3,69 3,69

m²

S

AF10 AF 2,17/1,16  zweiflügelig 2 x 2,52 5,04

m²

N

ArchiPHYSIK 25.0.27 - lizenziert für NK Kommunal.Projekt GmbH 01.10.2025reto



Schulzentrum Neulengbach - Alle Gebäudeteile/Zonen

Bauteilflächen
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AF10 AF 2,17/1,16  zweiflügelig 2 x 2,52 5,04

m²

N

AF10 AF 2,17/1,16  zweiflügelig 2 x 2,52 5,04

m²

N

AF10 AF 2,17/1,16  zweiflügelig 2 x 2,52 5,04

m²

N

AF10 AF 2,17/1,16  zweiflügelig 2 x 2,52 5,04

m²

O

AF10 AF 2,17/1,16  zweiflügelig 2 x 2,52 5,04

m²

O

AF10 AF 2,17/1,16  zweiflügelig 2 x 2,52 5,04

m²

O

AF10 AF 2,17/1,16  zweiflügelig 2 x 2,52 5,04

m²

O

AF11 AF 2,65/1,54  dreiflügelig 2 x 4,08 8,16

m²

N

AF11 AF 2,65/1,54  dreiflügelig 1 x 4,08 4,08

m²

NNO

AF11 AF 2,65/1,54  dreiflügelig 1 x 4,08 4,08

m²

W

AF11 AF 2,65/1,54  dreiflügelig 1 x 4,08 4,08

m²

W

AF11 AF 2,65/1,54  dreiflügelig 1 x 4,08 4,08

m²

W

AF12 AF 2,90/0,60  zweiflügelig 4 x 1,74 6,96

m²

S

AF12 AF 2,90/0,60  zweiflügelig 4 x 1,74 6,96

m²

W

AF13 AF 2,90/1,03  zweiflügelig 2 x 2,99 5,98

m²

S

AF13 AF 2,90/1,03  zweiflügelig 2 x 2,99 5,98

m²

W
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AF14 AF 2,90/1,16  dreiflügelig 6 x 3,36 20,16

m²

N

AF14 AF 2,90/1,16  dreiflügelig 2 x 3,36 6,72

m²

O

AF15 AF 2,90/1,55  dreiflügelig 4 x 4,50 18,00

m²

S

AF15 AF 2,90/1,55  dreiflügelig 4 x 4,50 18,00

m²

W

AF16 AF 2,90/3,50  Fixverglasung 1 x 10,15 10,15

m²

S

AF16 AF 2,90/3,50  Fixverglasung 1 x 10,15 10,15

m²

W

AF17 AF 3,10/1,16  dreiflügelig 1 x 3,59 3,59

m²

N

AF17 AF 3,10/1,16  dreiflügelig 1 x 3,59 3,59

m²

O

AF17 AF 3,10/1,16  dreiflügelig 2 x 3,59 7,18

m²

S

AF18 AF 3,10/1,54  dreiflügelig 1 x 4,77 4,77

m²

SO

AF19 AF 3,10/2,15  vierflügelig 1 x 6,66 6,66

m²

N

AF19 AF 3,10/2,15  vierflügelig 1 x 6,66 6,66

m²

N

AF19 AF 3,10/2,15  vierflügelig 1 x 6,66 6,66

m²

N

AF19 AF 3,10/2,15  vierflügelig 1 x 6,66 6,66

m²

O

AF19 AF 3,10/2,15  vierflügelig 1 x 6,66 6,66

m²

O

AF19 AF 3,10/2,15  vierflügelig 1 x 6,66 6,66

m²

O
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AF20 AF 3,20/1,16  dreiflügelig 1 x 3,71 3,71

m²

N

AF20 AF 3,20/1,16  dreiflügelig 1 x 3,71 3,71

m²

S

AF21 AF 3,50/1,16  dreiflügelig 1 x 4,06 4,06

m²

O

AF21 AF 3,50/1,16  dreiflügelig 1 x 4,06 4,06

m²

W

AF22 AF 3,50/2,15  dreiflügelig 1 x 7,53 7,53

m²

N

AF22 AF 3,50/2,15  dreiflügelig 1 x 7,53 7,53

m²

N

AF22 AF 3,50/2,15  dreiflügelig 1 x 7,53 7,53

m²

N

AF22 AF 3,50/2,15  dreiflügelig 1 x 7,53 7,53

m²

O

AF22 AF 3,50/2,15  dreiflügelig 1 x 7,53 7,53

m²

O

AF22 AF 3,50/2,15  dreiflügelig 1 x 7,53 7,53

m²

O

AF22 AF 3,50/2,15  dreiflügelig 1 x 7,53 7,53

m²

S

AF22 AF 3,50/2,15  dreiflügelig 1 x 7,53 7,53

m²

S

AF22 AF 3,50/2,15  dreiflügelig 1 x 7,53 7,53

m²

S

AF22 AF 3,50/2,15  dreiflügelig 1 x 7,53 7,53

m²

W

AF22 AF 3,50/2,15  dreiflügelig 1 x 7,53 7,53

m²

W

AF22 AF 3,50/2,15  dreiflügelig 1 x 7,53 7,53

m²

W
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AF23 AF 3,75/0,70  zweiflügelig 2 x 2,63 5,26

m²

W

AF24 AF 3,75/1,10  dreiflügelig 3 x 4,13 12,39

m²

O

AF24 AF 3,75/1,10  dreiflügelig 3 x 4,13 12,39

m²

W

AF25 AF 4,20/1,54  vierflügelig 1 x 6,47 6,47

m²

O

AF25 AF 4,20/1,54  vierflügelig 2 x 6,47 12,94

m²

O

AF26 AF 4,20/2,00  vierflügelig 6 x 8,40 50,40

m²

O

AF27 AF 4,20/2,06  dreiflügelig 2 x 8,65 17,30

m²

W

AF28 AF 4,20/3,07  dreiflügelig 4 x 12,90 51,60

m²

W

AF29 AF 4,40/1,16  vierflügelig 3 x 5,11 15,33

m²

N

AF29 AF 4,40/1,16  vierflügelig 2 x 5,11 10,22

m²

O

AF29 AF 4,40/1,16  vierflügelig 3 x 5,11 15,33

m²

S

AF29 AF 4,40/1,16  vierflügelig 1 x 5,11 5,11

m²

S

AF29 AF 4,40/1,16  vierflügelig 2 x 5,11 10,22

m²

W

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 3 x 9,46 28,38

m²

N

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 3 x 9,46 28,38

m²

N

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 3 x 9,46 28,38

m²

N
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AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 3 x 9,46 28,38

m²

O

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 3 x 9,46 28,38

m²

O

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 3 x 9,46 28,38

m²

O

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 2 x 9,46 18,92

m²

S

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 3 x 9,46 28,38

m²

S

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 2 x 9,46 18,92

m²

S

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 3 x 9,46 28,38

m²

S

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 2 x 9,46 18,92

m²

S

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 3 x 9,46 28,38

m²

S

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 3 x 9,46 28,38

m²

W

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 2 x 9,46 18,92

m²

W

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 3 x 9,46 28,38

m²

W

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 2 x 9,46 18,92

m²

W

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 3 x 9,46 28,38

m²

W

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 2 x 9,46 18,92

m²

W

AF31 AF 4,70/0,60  zweiflügelig 1 x 2,82 2,82

m²

S
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AF31 AF 4,70/0,60  zweiflügelig 1 x 2,82 2,82

m²

S

AF32 AF 4,70/1,15  zweiflügelig 1 x 5,41 5,41

m²

S

AF32 AF 4,70/1,15  zweiflügelig 1 x 5,41 5,41

m²

W

AF33 AF 5,89/1,54  vierflügelig 1 x 9,07 9,07

m²

NO

AF34 AF 6,45/3,50  Fixverglasung 1 x 22,58 22,58

m²

SW

AF35 AF 1,00/1,00  Lichtkuppel 5 x 1,00 5,00

m²

H

AF35 AF 2,90/2,15  dreiflügelig 6 x 6,24 37,44

m²

N

AF35 AF 2,90/2,15  dreiflügelig 6 x 6,24 37,44

m²

N

AF35 AF 2,90/2,15  dreiflügelig 6 x 6,24 37,44

m²

N

AF35 AF 2,90/2,15  dreiflügelig 2 x 6,24 12,48

m²

O

AF35 AF 2,90/2,15  dreiflügelig 6 x 6,24 37,44

m²

O

AF35 AF 2,90/2,15  dreiflügelig 6 x 6,24 37,44

m²

O

AF36 AF 1,50/1,50  Lichtkuppel 8 x 2,25 18,00

m²

H

AF37 AF 1,50/2,60  Lichtkuppel 7 x 3,90 27,30

m²

H

AF38 AF 0,80/1,60  Lichtkuppel Zubau 2 x 1,28 2,56

m²

H

AF38 AF 2,41/0,81 zweiflügelig 1 x 1,93 1,93

m²

O
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AT01 AT 1,40/2,40  zweiflügelig 1 x 3,36 3,36

m²

O

AT02 AT 1,80/2,40  zweiflügelig 1 x 4,32 4,32

m²

W

AT03 AT 2,00/2,40  zweiflügelig 1 x 4,80 4,80

m²

N

AT03 AT 2,00/2,40  zweiflügelig 2 x 4,80 9,60

m²

O

AT04 AT 2,40/2,35  zweiflügelig 1 x 5,64 5,64

m²

S

AT04 AT 2,40/2,35  zweiflügelig 1 x 5,64 5,64

m²

W

AT05 AT 2,40/2,40  zweiflügelig 1 x 5,76 5,76

m²

N

AT06 AT 2,50/2,40  zweiflügelig 1 x 6,00 6,00

m²

N

AT06 AT 2,50/2,40  zweiflügelig 1 x 6,00 6,00

m²

N

AT07 AT 2,82/2,40  zweiflügelig 1 x 6,77 6,77

m²

SO

AW01 AW Hauptgebäude 1 949,21

m²

6,57siehe EA vom 02.06.2009 N 3,00 * 2,191 x

21,41siehe EA vom 02.06.2009 N 9,78 * 2,191 x

29,00siehe EA vom 02.06.2009 x+yN 291 x

4,75siehe EA vom 02.06.2009 N 1,32 * 3,601 x

39,91siehe EA vom 02.06.2009 x+yN 39,911 x

22,51siehe EA vom 02.06.2009 N 16,08 * 1,401 x

3,96siehe EA vom 02.06.2009 N 1,10 * 3,601 x

15,41siehe EA vom 02.06.2009 x+yN 15,411 x

63,26siehe EA vom 02.06.2009 x+yN 63,261 x

9,60siehe EA vom 02.06.2009 N 6,40 * 1,501 x

6,78siehe EA vom 02.06.2009 x+yN 6,781 x

32,43siehe EA vom 02.06.2009 x+yN 32,431 x

39,91siehe EA vom 02.06.2009 x+yN 39,911 x

24,75siehe EA vom 02.06.2009 x+yN 24,751 x

7,22siehe EA vom 02.06.2009 N 3,30 * 2,191 x

18,23siehe EA vom 02.06.2009 x+yN 18,231 x

15,41siehe EA vom 02.06.2009 x+yN 15,411 x

24,25siehe EA vom 02.06.2009 N 6,40 * 3,791 x

29,00siehe EA vom 02.06.2009 x+yN 291 x
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14,45siehe EA vom 02.06.2009 x+yN 14,451 x

10,48siehe EA vom 02.06.2009 N 5,04 * 2,081 x

12,87siehe EA vom 02.06.2009 x+yNO 12,871 x

18,38siehe EA vom 02.06.2009 x+yO 18,381 x

39,91siehe EA vom 02.06.2009 x+yO 39,911 x

24,25siehe EA vom 02.06.2009 O 6,40 * 3,791 x

28,72siehe EA vom 02.06.2009 x+yO 28,721 x

13,15siehe EA vom 02.06.2009 x+yO 13,151 x

21,02siehe EA vom 02.06.2009 x+yO 21,021 x

8,01siehe EA vom 02.06.2009 x+yO 8,011 x

49,69siehe EA vom 02.06.2009 x+yO 49,691 x

16,07siehe EA vom 02.06.2009 x+yO 16,071 x

32,13siehe EA vom 02.06.2009 x+yO 32,131 x

63,19siehe EA vom 02.06.2009 x+yO 63,191 x

8,01siehe EA vom 02.06.2009 x+yO 8,011 x

11,00siehe EA vom 02.06.2009 x+yO 111 x

14,34siehe EA vom 02.06.2009 x+yO 14,341 x

17,37siehe EA vom 02.06.2009 x+yO 17,371 x

4,68siehe EA vom 02.06.2009 O 1,30 * 3,601 x

17,77siehe EA vom 02.06.2009 x+yO 17,771 x

15,41siehe EA vom 02.06.2009 x+yO 15,411 x

9,60siehe EA vom 02.06.2009 O 6,40 * 1,501 x

5,47siehe EA vom 02.06.2009 x+yO 5,471 x

4,68siehe EA vom 02.06.2009 O 1,30 * 3,601 x

28,72siehe EA vom 02.06.2009 x+yO 28,721 x

2,70siehe EA vom 02.06.2009 O 1,30 * 2,081 x

10,40siehe EA vom 02.06.2009 x+ySO 10,401 x

13,40siehe EA vom 02.06.2009 x+yS 13,401 x

19,91siehe EA vom 02.06.2009 x+yS 19,911 x

13,40siehe EA vom 02.06.2009 x+yS 13,401 x

11,37siehe EA vom 02.06.2009 x+yS 11,371 x

19,52siehe EA vom 02.06.2009 x+yS 19,521 x

18,64siehe EA vom 02.06.2009 x+yS 18,641 x

29,29siehe EA vom 02.06.2009 x+yS 29,291 x

77,45siehe EA vom 02.06.2009 x+yS 77,451 x

30,19siehe EA vom 02.06.2009 x+yS 30,191 x

28,27siehe EA vom 02.06.2009 x+yS 28,271 x

3,39siehe EA vom 02.06.2009 x+yS 3,391 x

36,34siehe EA vom 02.06.2009 x+yS 36,341 x

4,75siehe EA vom 02.06.2009 S 1,32 * 3,601 x

9,70siehe EA vom 02.06.2009 x+yS 9,701 x

3,96siehe EA vom 02.06.2009 S 1,10 * 3,601 x

2,74siehe EA vom 02.06.2009 S 1,32 * 2,081 x

39,64siehe EA vom 02.06.2009 x+yS 39,641 x

5,00siehe EA vom 02.06.2009 S 1,32 * 3,791 x

28,33siehe EA vom 02.06.2009 x+yS 28,331 x

57,72siehe EA vom 02.06.2009 S 16,08 * 3,591 x

4,75siehe EA vom 02.06.2009 S 1,32 * 3,601 x

36,34siehe EA vom 02.06.2009 x+yS 36,341 x

7,73siehe EA vom 02.06.2009 S 3,72 * 2,081 x

24,81siehe EA vom 02.06.2009 x+ySW 24,811 x

4,92siehe EA vom 02.06.2009 W 1,30 * 3,791 x

36,34siehe EA vom 02.06.2009 x+yW 36,341 x

29,97siehe EA vom 02.06.2009 x+yW 29,971 x

3,39siehe EA vom 02.06.2009 x+yW 3,391 x

82,79siehe EA vom 02.06.2009 x+yW 82,791 x
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28,71siehe EA vom 02.06.2009 x+yW 28,711 x

48,66siehe EA vom 02.06.2009 x+yW 48,661 x

36,34siehe EA vom 02.06.2009 x+yW 36,341 x

2,70siehe EA vom 02.06.2009 W 1,30 * 2,081 x

4,68siehe EA vom 02.06.2009 W 1,30 * 3,601 x

19,52siehe EA vom 02.06.2009 x+yW 19,521 x

91,66siehe EA vom 02.06.2009 x+yW 91,661 x

-4,08Fenster 2,65/1,54 neu x+yW -4,081 x

39,64siehe EA vom 02.06.2009 x+yW 39,641 x

4,68siehe EA vom 02.06.2009 W 1,30 * 3,601 x

14,34siehe EA vom 02.06.2009 x+yW 14,341 x

30,48siehe EA vom 02.06.2009 x+yW 30,481 x

11,52siehe EA vom 02.06.2009 x+yW 11,521 x

19,40siehe EA vom 02.06.2009 x+yW 19,401 x

AW02 AW Zubau 33 9,11

m²

9,11Fläche x+yN 2,43 * 3,751 x

AW02 AW Zubau 39 133,05

m²

71,50Fläche x+yN 3,50 * 3,75 + 7,21 * 3,59 + 9,73 *1 x

3,34

14,34Fläche x+yNNO 4,14 * (3,59+3,34)/21 x

14,56Fläche x+yO 3,73 * (3,75+3,59)/2  + (0,65 +1 x

0,50)/2 * 1,52

0,71Fläche x+yO 0,99 * (0,80+0,65)/21 x

31,91Fläche x+yW 8,29 * (3,34+4,36)/21 x

AW03 AW Attika Zubau 15,79

m²

15,78Fläche x+yN 15,68 * 0,80 + 4,99 * 0,651 x

DD01 DE auskragend 63,10

m²

63,10siehe EA vom 02.06.2009 x+yH 63,101 x

EBu01 FB 0,195 Zubau 161,17

m²

161,17Bruttofläche-Bodenfläche Zubau x+yH 8,71 + 45,45 + 26,01 + 81,001 x

EBu01 FB 0,90 2 693,24

m²

7,38siehe EA vom 02.06.2009 H 1,30 * 5,681 x

122,20siehe EA vom 02.06.2009 x+yH 122,21 x

67,28siehe EA vom 02.06.2009 H 5,04 * 13,351 x

249,39siehe EA vom 02.06.2009 H 23,33 * 10,691 x

122,99siehe EA vom 02.06.2009 x+yH 122,991 x

409,12siehe EA vom 02.06.2009 H 23,54 * 17,381 x

133,45siehe EA vom 02.06.2009 H 10,55 * 12,651 x

6,66siehe EA vom 02.06.2009 H 1,32 * 5,051 x

7,53siehe EA vom 02.06.2009 H 1,10 * 6,851 x

1 161,38siehe EA vom 02.06.2009 x+yH 1161,381 x

405,82siehe EA vom 02.06.2009 H 17,38 * 23,351 x
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EWu01 AW erdanl. 30 59,78

m²

16,76siehe EA vom 02.06.2009 N 6,55 * 2,561 x

16,89siehe EA vom 02.06.2009 O 6,60 * 2,561 x

13,05siehe EA vom 02.06.2009 S 5,10 * 2,561 x

13,05siehe EA vom 02.06.2009 W 5,10 * 2,561 x

EWu02 AW erdanl. 35 68,81

m²

1,65siehe EA vom 02.06.2009 N 1,10 * 1,501 x

2,28siehe EA vom 02.06.2009 N 1,10 * 2,081 x

7,56siehe EA vom 02.06.2009 N 5,04 * 1,501 x

6,76siehe EA vom 02.06.2009 O 3,25 * 2,081 x

4,87siehe EA vom 02.06.2009 O 3,25 * 1,501 x

14,24siehe EA vom 02.06.2009 O 6,85 * 2,081 x

10,27siehe EA vom 02.06.2009 O 6,85 * 1,501 x

4,87siehe EA vom 02.06.2009 O 3,25 * 1,501 x

6,76siehe EA vom 02.06.2009 O 3,25 * 2,081 x

5,58siehe EA vom 02.06.2009 S 3,72 * 1,501 x

1,65siehe EA vom 02.06.2009 S 1,10 * 1,501 x

2,28siehe EA vom 02.06.2009 S 1,10 * 2,081 x

EWu03 AW erdanl. 40 64,90

m²

32,51siehe EA vom 02.06.2009 S 12,70 * 2,561 x

32,38siehe EA vom 02.06.2009 W 12,65 * 2,561 x

EWu04 AW Hauptgebäude erdanliegend 207,03

m²

26,86siehe EA vom 02.06.2009 N 17,91 * 1,501 x

8,52siehe EA vom 02.06.2009 N 5,68 * 1,501 x

34,99siehe EA vom 02.06.2009 N 23,33 * 1,501 x

1,95siehe EA vom 02.06.2009 O 1,30 * 1,501 x

26,92siehe EA vom 02.06.2009 O 17,95 * 1,501 x

15,37siehe EA vom 02.06.2009 O 10,25 * 1,501 x

7,57siehe EA vom 02.06.2009 O 5,05 * 1,501 x

27,16siehe EA vom 02.06.2009 S 18,11 * 1,501 x

1,98siehe EA vom 02.06.2009 S 1,32 * 1,501 x

26,07siehe EA vom 02.06.2009 S 17,38 * 1,501 x

27,66siehe EA vom 02.06.2009 W 18,44 * 1,501 x

1,95siehe EA vom 02.06.2009 W 1,30 * 1,501 x
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Berechnungsgrundlagen

Wärmeschutz

Dampfdiffusion

Schallschutz

U-Wert

Bewertung

ON B 8110-6-1:2024-03-01, ON EN ISO 10077-1:2020-11-01

ON B 8110-2: 2020

ON B 8115-4: 2003R w

ON B 8115-4: 2003

ON B 8115-4: 2003R res,w

L' nT,w

ON B 8115-4: 2003D nT,w

Opake Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert Dampf-
diffusionW/m²K dB dB

R w L' nT,w

AD01 DE über Turnsaal 0,18 (0,20) OK (42) (53)

AD02 DA Flachdach 0,18 (0,20) OK (43) (53)

AD02 DA Flachdach Zubau 0,18 (0,20) OK (43) (53)

AD02 DA Zubau 0,27 (0,20) (43) (53)

AW01 AW Hauptgebäude 0,15 (0,35) OK 27 (43)

AW02 AW Zubau 33 0,19 (0,35) OK 52 (43)

AW02 AW Zubau 39 0,21 (0,35) OK 57 (43)

AW03 AW Attika Zubau 0,14 (0,35) OK (43)

DD01 DE auskragend 0,18 (0,20) 66 (60) (53)

EBu01 FB 0,195 Zubau 0,28 (0,40) 57

EBu01 FB 0,90 0,90 (0,40) OK 51

EWu01 AW erdanl. 30 1,48 (0,40) OK

EWu02 AW erdanl. 35 1,30 (0,40) OK

EWu03 AW erdanl. 40 1,17 (0,40) OK

EWu04 AW Hauptgebäude erdanliegend 0,15 (0,40) OK 27

IDu01 DE Regelgeschossdecke 0,77 OK 66

Transparente Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert
W/m²K dBW/m²K

R w (C; C tr)U-Wert PNM

AF01 AF 1,20/2,15  einflügelig 0,96 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF02 AF 1,25/0,70  einflügelig 1,11 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF03 AF 1,40/1,54  zweiflügelig 1,07 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF04 AF 1,70/1,16  zweiflügelig 1,06 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF05 AF 1,70/2,15  zweiflügelig 1,00 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF06 AF 1,85/1,54  zweiflügelig 1,02 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF07 AF 1,95/0,70  zweiflügelig 1,13 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF08 AF 2,02/1,16  zweiflügelig 1,04 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF09 AF 2,05/1,80  zweiflügelig 0,98 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF10 AF 2,17/1,16  zweiflügelig 1,03 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF11 AF 2,65/1,54  dreiflügelig 1,02 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF12 AF 2,90/0,60  zweiflügelig 1,14 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF13 AF 2,90/1,03  zweiflügelig 1,01 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF14 AF 2,90/1,16  dreiflügelig 1,04 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF15 AF 2,90/1,55  dreiflügelig 1,00 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF16 AF 2,90/3,50  Fixverglasung 0,82 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF17 AF 3,10/1,16  dreiflügelig 1,03 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF18 AF 3,10/1,54  dreiflügelig 0,99 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))
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Nummer Bezeichnung U-Wert
W/m²K dBW/m²K

R w (C; C tr)U-Wert PNM

AF19 AF 3,10/2,15  vierflügelig 1,01 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF20 AF 3,20/1,16  dreiflügelig 1,02 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF21 AF 3,50/1,16  dreiflügelig 1,01 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF22 AF 3,50/2,15  dreiflügelig 0,94 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF23 AF 3,75/0,70  zweiflügelig 1,08 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF24 AF 3,75/1,10  dreiflügelig 1,01 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF25 AF 4,20/1,54  vierflügelig 0,99 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF26 AF 4,20/2,00  vierflügelig 0,96 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF27 AF 4,20/2,06  dreiflügelig 0,92 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF28 AF 4,20/3,07  dreiflügelig 0,89 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF29 AF 4,40/1,16  vierflügelig 1,02 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF30 AF 4,40/2,15  vierflügelig 0,95 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF31 AF 4,70/0,60  zweiflügelig 1,11 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF32 AF 4,70/1,15  zweiflügelig 0,95 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF33 AF 5,89/1,54  vierflügelig 0,95 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF34 AF 6,45/3,50  Fixverglasung 0,79 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF35 AF 1,00/1,00  Lichtkuppel 2,50 (1,70) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF35 AF 2,90/2,15  dreiflügelig 0,97 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF36 AF 1,50/1,50  Lichtkuppel 2,50 (1,70) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF37 AF 1,50/2,60  Lichtkuppel 2,50 (1,70) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF38 AF 0,80/1,60  Lichtkuppel Zubau 2,50 (1,70) 0 (-; -) (28 (-; -))

AF38 AF 2,41/0,81 zweiflügelig 1,08 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AT01 AT 1,40/2,40  zweiflügelig 1,04 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AT02 AT 1,80/2,40  zweiflügelig 0,98 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AT03 AT 2,00/2,40  zweiflügelig 0,96 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AT04 AT 2,40/2,35  zweiflügelig 0,94 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AT05 AT 2,40/2,40  zweiflügelig 0,94 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AT06 AT 2,50/2,40  zweiflügelig 0,93 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

AT07 AT 2,82/2,40  zweiflügelig 0,91 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))
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O-U, siehe EA vom 02.06.2009

DE über TurnsaalAD01

DGD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 ISOVER RIO Wärmedämmfilz 14 0,1400 0,042 3,333•

2 Kies 0,0300 0,470 0,064

3 Bitumen 0,0200 0,300 0,067•

4 STYRODUR 2500 C XPS-G C 60 0,0600 0,035 1,714•

5 Kunststoff-Dachbahn (ECB) 2,0 0,0050 1,000 0,005

6 Holzwolleleichtbauplatte EPV zementgebunden 0,0200 0,120 0,167•

0,2750 =

Wärmeübergangswiderstände

5,550

0,200

R tot

0,180U =

O-U, siehe EA vom 02.06.2009

DA FlachdachAD02

AD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Kunststoff-Dachbahn (ECB) 2,0 0,0010 1,000 0,001

2 STYRODUR 3035 CS 140 0,1400 0,038 3,684•

3 Kies 0,0300 0,470 0,064

4 Bitumen 0,0200 0,170 0,118•

5 Polystyrol-Hartschaum(35) 0,0500 0,036 1,389

6 Dampfbremse PE 0,0010 0,500 0,002

7 Kiesbeton 2200 0,0500 1,500 0,033

8 Stahlbeton (R = 2400) 0,3000 2,300 0,130

0,5920 =

Wärmeübergangswiderstände

5,561

0,140

R tot

0,180U =

O-U

DA Flachdach ZubauAD02

AD

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Kunststoff-Dachbahn (ECB) 2,0 0,0010 1,000 0,001

2 STYRODUR 3035 CS 140 0,1400 0,038 3,684•

3 Kies 0,0300 0,470 0,064

4 Bitumen 0,0200 0,170 0,118•

5 Polystyrol-Hartschaum(35) 0,0500 0,036 1,389

6 Dampfbremse PE 0,0010 0,500 0,002

7 Kiesbeton 2200 0,0500 1,500 0,033

8 Stahlbeton (R = 2400) 0,2500 2,300 0,109

0,5420 =

Wärmeübergangswiderstände

5,540

0,140

R tot

0,181U =
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O-U

DA ZubauAD02

AD

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Blecheindeckung 0,0050 60,000 0,000

2 Vollholzschalung 0,0250 0,150 0,167

3 Vollholzsparren 0,1600 0,170 0,94110,0%

Zellulosefaserplatten 0,1600 0,040 4,00090,0%

4 Hygrodiode 20 classic 0,0004 0,500 0,001

5 Sparschalung 0,0200 0,150 0,133

6 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0150 0,210 0,071

7 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0150 0,210 0,071

0,2400 =

U = 0,270

Wärmeübergangswiderstände

3,710

0,140

R tot;upper = 3,817 m²K/W; R tot;lower = 3,603 m²K/W; R tot

AF 1,20/2,15  einflügeligAF01

AF

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,95 75,600,590Verglasung

0,63 24,40Rahmen

5,90Glasrandverbund

0,962,58vorh.

AF 1,25/0,70  einflügeligAF02

AF

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,53 60,000,590Verglasung

0,35 40,00Rahmen

3,10Glasrandverbund

1,110,88vorh.

ArchiPHYSIK 25.0.27 - lizenziert für NK Kommunal.Projekt GmbH 01.10.2025reto



Schulzentrum Neulengbach

Bauteilliste

41

AF 1,40/1,54  zweiflügeligAF03

AF

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,46 67,700,590Verglasung

0,70 32,30Rahmen

7,54Glasrandverbund

1,072,16vorh.

AF 1,70/1,16  zweiflügeligAF04

AF

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,33 67,700,590Verglasung

0,64 32,30Rahmen

6,62Glasrandverbund

1,061,97vorh.

AF 1,70/2,15  zweiflügeligAF05

AF

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,71 74,200,590Verglasung

0,94 25,80Rahmen

10,58Glasrandverbund

1,003,66vorh.

AF 1,85/1,54  zweiflügeligAF06

AF

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,06 72,400,590Verglasung

0,79 27,60Rahmen

8,44Glasrandverbund

1,022,85vorh.
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AF 1,95/0,70  zweiflügeligAF07

AF

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,82 60,100,590Verglasung

0,55 39,90Rahmen

5,28Glasrandverbund

1,131,37vorh.

AF 2,02/1,16  zweiflügeligAF08

AF

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,64 70,100,590Verglasung

0,70 29,90Rahmen

7,26Glasrandverbund

1,042,34vorh.

AF 2,05/1,80  zweiflügeligAF09

AF

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,78 75,400,590Verglasung

0,91 24,60Rahmen

9,88Glasrandverbund

0,983,69vorh.

AF 2,17/1,16  zweiflügeligAF10

AF

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,79 70,900,590Verglasung

0,73 29,10Rahmen

7,56Glasrandverbund

1,032,52vorh.

ArchiPHYSIK 25.0.27 - lizenziert für NK Kommunal.Projekt GmbH 01.10.2025reto



Schulzentrum Neulengbach

Bauteilliste

43

AF 2,65/1,54  dreiflügeligAF11

AF

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,99 73,300,590Verglasung

1,09 26,70Rahmen

12,50Glasrandverbund

1,024,08vorh.

AF 2,90/0,60  zweiflügeligAF12

AF

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,04 59,500,590Verglasung

0,70 40,50Rahmen

6,78Glasrandverbund

1,141,74vorh.

AF 2,90/1,03  zweiflügeligAF13

AF

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,15 72,000,590Verglasung

0,84 28,00Rahmen

8,50Glasrandverbund

1,012,99vorh.

AF 2,90/1,16  dreiflügeligAF14

AF

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,38 70,800,590Verglasung

0,98 29,20Rahmen

10,72Glasrandverbund

1,043,36vorh.
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AF 2,90/1,55  dreiflügeligAF15

AF

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,35 74,400,590Verglasung

1,15 25,60Rahmen

13,06Glasrandverbund

1,004,50vorh.

AF 2,90/3,50  FixverglasungAF16

AF

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

8,91 87,800,590Verglasung

1,24 12,20Rahmen

10,15Glasrandverbund

0,8210,15vorh.

AF 3,10/1,16  dreiflügeligAF17

AF

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,57 71,600,590Verglasung

1,02 28,40Rahmen

11,12Glasrandverbund

1,033,59vorh.

AF 3,10/1,54  dreiflügeligAF18

AF

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,59 75,300,590Verglasung

1,18 24,70Rahmen

13,40Glasrandverbund

0,994,77vorh.
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AF 3,10/2,15  vierflügeligAF19

AF

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

5,01 75,200,590Verglasung

1,65 24,80Rahmen

20,74Glasrandverbund

1,016,66vorh.

AF 3,20/1,16  dreiflügeligAF20

AF

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,67 72,000,590Verglasung

1,04 28,00Rahmen

11,32Glasrandverbund

1,023,71vorh.

AF 3,50/1,16  dreiflügeligAF21

AF

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,96 72,900,590Verglasung

1,10 27,10Rahmen

11,92Glasrandverbund

1,014,06vorh.

AF 3,50/2,15  dreiflügeligAF22

AF

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

6,01 79,800,590Verglasung

1,52 20,20Rahmen

17,86Glasrandverbund

0,947,53vorh.
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AF 3,75/0,70  zweiflügeligAF23

AF

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,72 65,400,590Verglasung

0,91 34,60Rahmen

8,88Glasrandverbund

1,082,63vorh.

AF 3,75/1,10  dreiflügeligAF24

AF

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,00 72,600,590Verglasung

1,13 27,40Rahmen

12,06Glasrandverbund

1,014,13vorh.

AF 4,20/1,54  vierflügeligAF25

AF

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

4,92 76,000,590Verglasung

1,55 24,00Rahmen

18,06Glasrandverbund

0,996,47vorh.

AF 4,20/2,00  vierflügeligAF26

AF

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

6,61 78,700,590Verglasung

1,79 21,30Rahmen

21,74Glasrandverbund

0,968,40vorh.
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AF 4,20/2,06  dreiflügeligAF27

AF

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

7,03 81,300,590Verglasung

1,62 18,70Rahmen

18,72Glasrandverbund

0,928,65vorh.

AF 4,20/3,07  dreiflügeligAF28

AF

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

10,85 84,100,590Verglasung

2,05 15,90Rahmen

24,78Glasrandverbund

0,8912,90vorh.

AF 4,40/1,16  vierflügeligAF29

AF

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,72 72,800,590Verglasung

1,39 27,20Rahmen

24,78Glasrandverbund

1,025,11vorh.

AF 4,40/2,15  vierflügeligAF30

AF

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

7,55 79,800,590Verglasung

1,91 20,20Rahmen

24,78Glasrandverbund

0,959,46vorh.
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AF 4,70/0,60  zweiflügeligAF31

AF

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,76 62,300,590Verglasung

1,06 37,70Rahmen

10,38Glasrandverbund

1,112,82vorh.

AF 4,70/1,15  zweiflügeligAF32

AF

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

4,17 77,200,590Verglasung

1,23 22,80Rahmen

12,58Glasrandverbund

0,955,41vorh.

AF 5,89/1,54  vierflügeligAF33

AF

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

7,18 79,200,590Verglasung

1,89 20,80Rahmen

21,44Glasrandverbund

0,959,07vorh.

AF 6,45/3,50  FixverglasungAF34

AF

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

20,63 91,400,590Verglasung

1,95 8,60Rahmen

19,10Glasrandverbund

0,7922,58vorh.
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AF 1,00/1,00  LichtkuppelAF35

DF

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,00 100,000,590Verglasung

4,00Glasrandverbund

2,501,00vorh.

AF 2,90/2,15  dreiflügeligAF35

AF

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

4,84 77,600,590Verglasung

1,40 22,40Rahmen

16,66Glasrandverbund

0,976,24vorh.

AF 1,50/1,50  LichtkuppelAF36

DF

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,25 100,000,590Verglasung

6,00Glasrandverbund

2,502,25vorh.

AF 1,50/2,60  LichtkuppelAF37

DF

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,90 100,000,590Verglasung

8,20Glasrandverbund

2,503,90vorh.
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AF 0,80/1,60  Lichtkuppel ZubauAF38

DF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,28 100,000,590Verglasung

4,80Glasrandverbund

2,501,28vorh.

AF 2,41/0,81 zweiflügeligAF38

AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,26 65,100,510 0,70Dreifach-Wärmeschutzglas G26 Ug=0,7 4/12/4/12/4 Ar

0,68 34,90 1,20Verbundfenster-Rahmen Passion 4 (Uf 1,2)

0,0606,64Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachgläser

beschichtet)

1,081,93vorh.

AT 1,40/2,40  zweiflügeligAT01

AT

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,40 71,400,590Verglasung

0,96 28,60Rahmen

10,98Glasrandverbund

1,043,36vorh.

AT 1,80/2,40  zweiflügeligAT02

AT

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,28 75,900,590Verglasung

1,04 24,10Rahmen

11,78Glasrandverbund

0,984,32vorh.
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AT 2,00/2,40  zweiflügeligAT03

AT

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,72 77,500,590Verglasung

1,08 22,50Rahmen

12,18Glasrandverbund

0,964,80vorh.

AT 2,40/2,35  zweiflügeligAT04

AT

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

4,49 79,700,590Verglasung

1,15 20,30Rahmen

12,78Glasrandverbund

0,945,64vorh.

AT 2,40/2,40  zweiflügeligAT05

AT

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

4,60 79,800,590Verglasung

1,16 20,20Rahmen

12,98Glasrandverbund

0,945,76vorh.

AT 2,50/2,40  zweiflügeligAT06

AT

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

4,82 80,300,590Verglasung

1,18 19,70Rahmen

13,18Glasrandverbund

0,936,00vorh.

ArchiPHYSIK 25.0.27 - lizenziert für NK Kommunal.Projekt GmbH 01.10.2025reto



Schulzentrum Neulengbach

Bauteilliste

52

AT 2,82/2,40  zweiflügeligAT07

AT

Neubau

siehe EA vom 02.06.2009

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

5,52 81,600,590Verglasung

1,25 18,40Rahmen

13,82Glasrandverbund

0,916,77vorh.

A-I, siehe EA vom 02.06.2009

AW HauptgebäudeAW01

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Baumit EdelPutz 0,0020 0,800 0,003

2 Baumit KlebeSpachtel 0,0010 0,800 0,001

3 Baumit FassadenDämmplatte EPS-F plus 0,1400 0,032 4,375•

4 Baumit KlebeSpachtel 0,0010 0,800 0,001

5 Beton mit Blähton-Zuschlag 1400 0,2000 0,550 0,364

6 Baumit KlebeSpachtel 0,0010 0,800 0,001

7 Baumit FassadenDämmplatte EPS-F 0,0700 0,040 1,750

8 Baumit KlebeSpachtel 0,0010 0,800 0,001

9 Baumit MPI 20 0,0100 0,600 0,017

0,4260 =

Wärmeübergangswiderstände

6,683

0,170

R tot

0,150U =

A-I, 17 HLZ + 16 WD

AW Zubau 33AW02

AW

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Baumit EdelPutz Extra 0,0020 0,800 0,003

2 Baumit KlebeSpachtel 0,0010 0,800 0,001

3 Baumit FassadenDämmplatte EPS-F plus 0,1600 0,034 4,706

4 Baumit KlebeSpachtel 0,0010 0,800 0,001

5 Hochlochziegel (R=1400) 0,1700 0,580 0,293

6 Baumit MPI 20 0,0100 0,600 0,017

0,3440 =

Wärmeübergangswiderstände

5,191

0,170

R tot

0,193U =
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A-I, 25 HLZ + 14 WD

AW Zubau 39AW02

AW

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Baumit EdelPutz Extra 0,0020 0,800 0,003

2 Baumit KlebeSpachtel 0,0010 0,800 0,001

3 Baumit FassadenDämmplatte EPS-F plus 0,1400 0,034 4,118

4 Baumit KlebeSpachtel 0,0010 0,800 0,001

5 Hochlochziegel (R=1400) 0,2500 0,580 0,431

6 Baumit MPI 20 0,0100 0,600 0,017

0,4040 =

Wärmeübergangswiderstände

4,741

0,170

R tot

0,211U =

A-I

AW Attika ZubauAW03

AW

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Baumit EdelPutz Extra 0,0020 0,800 0,003

2 Baumit KlebeSpachtel 0,0010 0,800 0,001

3 XPS - G (glatte Oberfl.; Zellgas Luft; d < 70 mm) 0,1400 0,035 4,000

4 Baumit KlebeSpachtel 0,0010 0,800 0,001

5 OSB-Platte 0,0200 0,130 0,154

6 EPS 0,1000 0,041 2,439

7 OSB-Platte 0,0200 0,130 0,154

8 EPS 0,0200 0,041 0,488

0,3040 =

Wärmeübergangswiderstände

7,410

0,170

R tot

0,135U =

U-O, siehe EA vom 02.06.2009

DE auskragendDD01

DD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Linoleum -Verbundbeläge 0,0100 0,120 0,083

2 Zementestrich (R = 1600) 0,0450 0,980 0,046

3 Trittschall-Dämmplatte TPS 0,0250 0,037 0,676•

4 Sand 0,0200 0,700 0,029•

5 Stahlbeton (R = 2400) 0,3000 2,300 0,130

6 Baumit KlebeSpachtel 0,0050 0,800 0,006

7 Baumit FassadenDämmplatte EPS-F plus 0,1400 0,032 4,375•

8 Baumit EdelPutz 0,0020 0,800 0,003

9 Baumit KlebeSpachtel 0,0010 0,800 0,001

0,5480 =

Wärmeübergangswiderstände

5,559

0,210

R tot

0,180U =
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U-O

FB 0,195 ZubauEBu01

EBu

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Linoleum -Verbundbeläge 0,0100 0,120 0,083

2 Zementestrich (R = 1600) 0,0700 0,980 0,071

3 Trittschall-Dämmplatte TPS 0,0350 0,033 1,061•

4 EPS-W 20 0,0800 0,038 2,105

5 Bitumen 0,0020 0,170 0,012•

6 Stahlbeton (R = 2400) 0,1500 2,390 0,063

0,3470 =

Wärmeübergangswiderstände

3,565

0,170

R tot

0,281U =

U-O, siehe EA vom 02.06.2009

FB 0,90EBu01

EBu

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Linoleum -Verbundbeläge 0,0100 0,120 0,083

2 Zementestrich (R = 1600) 0,0450 0,980 0,046

3 Trittschall-Dämmplatte TPS 0,0250 0,033 0,758•

4 Bitumen 0,0020 0,170 0,012•

5 Stahlbeton (R = 2400) 0,1000 2,390 0,042

0,1820 =

Wärmeübergangswiderstände

1,111

0,170

R tot

0,900U =

A-I, siehe EA vom 02.06.2009

AW erdanl. 30EWu01

EWu

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Beton mit Blähton-Zuschlag 1400 0,3000 0,550 0,545

0,3000 =

Wärmeübergangswiderstände

0,675

0,130

R tot

1,481U =

A-I, siehe EA vom 02.06.2009

AW erdanl. 35EWu02

EWu

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Beton mit Blähton-Zuschlag 1400 0,3500 0,548 0,639

0,3500 =

Wärmeübergangswiderstände

0,769

0,130

R tot

1,300U =
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Bauteilliste

55

A-I, siehe EA vom 02.06.2009

AW erdanl. 40EWu03

EWu

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Beton mit Blähton-Zuschlag 1400 0,4000 0,552 0,725

0,4000 =

Wärmeübergangswiderstände

0,855

0,130

R tot

1,170U =

A-I, siehe EA vom 02.06.2009

AW Hauptgebäude erdanliegendEWu04

EWu

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Baumit EdelPutz 0,0020 0,800 0,003

2 Baumit KlebeSpachtel 0,0010 0,800 0,001

3 Baumit FassadenDämmplatte EPS-F plus 0,1400 0,032 4,375•

4 Baumit KlebeSpachtel 0,0010 0,800 0,001

5 Beton mit Blähton-Zuschlag 1400 0,2000 0,545 0,367

6 Baumit KlebeSpachtel 0,0010 0,800 0,001

7 Baumit FassadenDämmplatte EPS-F 0,0700 0,040 1,750

8 Baumit KlebeSpachtel 0,0010 0,800 0,001

9 Baumit MPI 20 0,0100 0,600 0,017

0,4260 =

Wärmeübergangswiderstände

6,646

0,130

R tot

0,150U =

O-U, siehe EA vom 02.06.2009

DE RegelgeschossdeckeIDu01

IDu

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Linoleum -Verbundbeläge 0,0100 0,120 0,083

2 Zementestrich (R = 1600) 0,0450 0,980 0,046

3 Trittschall-Dämmplatte TPS 0,0250 0,031 0,806•

4 Sand 0,0200 0,700 0,029•

5 Stahlbeton (R = 2400) 0,3000 2,240 0,134

0,4000 =

Wärmeübergangswiderstände

1,298

0,200

R tot

0,770U =
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